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I. CZESC OPISOWA

. Podstawa opracowania.

umowa z Inwestorem tj. PWiK Sp. zo.o. w Wolominie

ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.),
ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu wode i zbiorowy odprowadzaniu sciekéw
ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.z2008r.
Nr 199, poz 1227 z pézn. zm.),

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz.260),

ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. Z 2012 r. Poz 145),

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z pozn.
zm.)

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.z2008 r. Nr 25, poz. 150 z
pdzn. zm.),

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Z 2009 r. Nr 151 poz 1220 z pézn.

zm.) 32 7
ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej ( tekst jedn. Dz. 'U";z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229 z p6zn. zm.), S 4
ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. po oz
ustawa z dnia 16.04.2004 r. - o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92, poz.881) [

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw - »

technicznych,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Z 2002 r. Nr 75, poz. 690
z pdézn. zm.),

rozp orzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 kwietnia 2012 r.
W sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 22012 r. poz. 462),
rozporzadznie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogoacych
znaczaco oddziatowywac¢ na srodowisko (Dz. U. 22010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zm.),
rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
1999 r. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

1.1.Dane wyjsciowe .

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 , z dnia 10.03.2014 r.

Warunki techniczne na budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia $ciekdw i
przewodem ttocznym w ulicy Ractawickiej w miejscowosci Majdan w gminie Wotomin, wydane
przez PWiK Sp. zo.0. w Wotominie , w dniu 06.12.2013 r. ,

Warunki techniczne na budowe sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Minskiej w miejscowosci Majdan

w gminie Wotomin, wydane przez PWiK Sp. zo.o. w Wolominie , wdniu 06.12.2013 r. ,
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Uzgodnienie projektu przez PWiK Sp. zo.o. w Wolominie,

Decyzja nr 140/L/2015 o lokalizacji kanalizacji sanitarnej w ulicy Ractawickiej, wydana przez
Burmistrza Wotomina, w dniu 07.05.2015 r. ,

Uzgodnienie budowy przepustu na rowie przydroznym, wydane przez Miejski Zaktad Drég i Zieleni
w Wotominie w dniu 14.04.2015 r. ,

Uzgodnienie projektu przez Miejski Zakiad Drég i Zieleni w Wotominie z dnia 11.05.2015 r
Decyzja 243/2015 o lokalizacji kanalizacji sanitarnej w ulicy Minskiej, wydana przez Zarzad
Powiatu Wotominskiego w dniu 09.04.2015 r. ,

Uzgodnienie projektu przez Zarzad Powiatu Wolominskiego z dnia 30.06.2015 r. ,

Uzgodnienie Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych Oddziat Warszawa,
Inspektorat Wotomin, wydane w dniu 24.04.2015 r. ,

Warunki przylaczenia nr 14/R12/06482 do sieci energetycznej, wydane przez PGE Dystrybucja S.A.,
w dniu 27.05.2014 r. ,

Protokét z narady koordynacyjnej , wydany przez Staroste Wotominskiego, w dniu 14.01.2015 r. ,

Protokét z narady koordynacyjnej , wydany przez Staroste Wotominskiego, w dniu 29.04.2015 r. ,

Decyzja nr 79/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez Bunmstrza
Wotomina w dniu 07.10.2014 . v,'_l’_: 2%

Decyzja nr 136/14 o srodow1skowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsu;wzn@ma wydana
przez Burmistrza Wotomina w dniu 12.05.2014 r. ,

Wypisy z rejestru gruntow, s
Decyzja Nr 347/D/TC-U/15 zwalniajaca z zakazu wykonywania robot , lokalizowania oblektew na
obszarze szczegblnego zagrozenia powodzia nowych przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddaa%ywac
na srodowisko oraz gromadzenia $ciekéw, wydana przez Dyrektora Regionalnego zarzadu Gospodarkl
wodnej w Warszawie w dniu 12.06.2015 r.,

Decyzja Nr 153/15/PS.W wydana przez Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego w dniu

07.10.2015 .r

Dokumentacja Badan Geotechnicznych, wykonana przez firmg geotechniczng "Geobud" s.c. Mgr
Marcin Grabiec , w maju 2014 r. ,

Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem dotyczace w szczegblnosei wyboru systemu zakresu

opracowania

Obowiazujace normy i wytyczne projektowania

. Przedmiot i zakres opracowania .

Przedmiotem opracowania jest budowa :
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC lite ( SN8) do kanalizacji zewnetrznej, kanat
gtowny srednicy 200 oraz odgatezienia do granic drég gminnych i prywatnych, dla realizacji sieci
kanalizacji sanitarnej $rednicy 200 mm oraz do granic dziatek prywatnych dla realizacji przytaczy

kanalizacji sanitarnej $rednicy 160 mm,




sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej z rur PE do kanalizacji sanitarnej srednicy 110 mm,

oraz przepompowni $ciekéw wraz z zasilaniem energetycznym i szafa sterownicza w ulicy Minskiej i

Ractawickiej w miejscowosci Majdan w gminie Wotomin.

Projektowane dlugosci sieci kanalizacji sanitarnej :

Kanalizacja grawitacyjna:

- $r.200mm-L=1477,0m

- 8r. 200 mm — L =253,5 m/ 31 szt.

- Sr. 160 mm — L =398,5 m/ 54 szt.
Lacznie : L =2129.0m

Kanalizacja tloczna:

- S$r.110mm-L=489,0m

Podsumowanie dlugosci : L. =2618.0 m

Projektowana kanalizacja bedzie odprowadza¢ $cieki sanitarno — bytowe z posesji potozonych

wzdluz tras projektowanych kanatéw. Projektowana przepompownia Sciekow tloczyta bedzie $cieki

socjalno — bytowe z projektowanej kanalizacji sanitarnej do potozonych wyzej istniejacych kanatéw

sanitarnych. Studnia pomiarowa stuzyla bedzie do pomiaru ilo$ci thoczonych $ciekéw. Obydwa urzadzenia

wymagaja zasilania energetycznego oraz sterowania.

Budowa kanalizacji pozwoli na likwidacje bezodptywowych zbiornikéw na smekr usytuowanych na

posesjach, a tym samym na poprawe warunkéw $rodowiska w tym rejonie.

Zakres robdt budowlanych obejmuie:

wytyczenie trasy kanatéw sieci kanalizacji sanitarnej ,

wykonanie odkrywek istniejacego uzbrojenia ewentualne wykonanie rozbiérki istn. naw1erzchm

utwardzonych w niezbednym zakresie (np. istn. wjazdy),
wykonanie wykopow ,
odwodnienie wykopdw ,

ulozenie kanalow sieci kanalizacji sanitarnej w wykopach ( w przedmiotowym zakresie ) w wykopach

wraz z utozeniem tasmy ostrzegawczej ) i elementéw towarzyszacych ,

wykonanie uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej ( przepompowni $ciekéw, studni pomiarowej, studni

zasuw, studni rewizyjnych)
zasypywanie wykopow wraz z zageszczeniem gruntu ,

przywrécenie terenu do nalezytego stanu (dokonanie wymiany gruntu w niezbednym zakresie ,

zaggszczenie i odtworzenie nawierzchni).

wykonanie zasilania energetycznego od zigcza kablowego ( projektowanego przez PGE Dystrybucja

S.A.) do projektowanej szafy sterowniczej




— wykonanie szafy sterowniczej

Kolejnos¢ realizacji :
wykonanie kanaléw sanitarnych wraz z uzbrojeniem, zasilaniem energetycznym , szafg sterownicza,

- wykonanie odgalezien bocznych do granic dziatek ( zaslepionych po wybudowaniu )

2.1. Autorzy projektu

— Branza sanitarna :
asystent projektanta : inz. Piotr Zalewski
projektant : inz. Hanna Szustecka, upr. bud. 57/90/Sk-ce
sprawdzajacy : mgr inz. Magdalena Najmrocka, upr. Bud. 12/96
— Branza elektryczna : zasilanie energetyczne :
projektant: Aleksander Ozyp, upr. St-142/75
— Branza elektryczna : szafa sterownicza:
projektant: mgr inz. Tadeusz Lis, upr. Wa- 101/02

sprawdzajacy : inz Jan Lewandowski, upr. 13/77

3. Stan istniejacy zagospodarowania .

Na terenie objetym projektem brak jest miejscowego planu zégbtspo'dz_ilrowania

przestrzennego. Na wniosek Inwestora PWiK Sp. zo.o. w Wolominie , Burmistrz Wo{émi}la;_;& dniu

07.10.2014 r. wydat decyzje nr 79/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodr;e z jej

zalacznikiem nr 1 — czescia graficzna, projektowana sieé kanalizacji sanitarnej zlokalizowana zostata w

obszarze granic terenu objetego decyzja w obrebie ew. 0003 Majdan w gminie Wotomin, na dziatkach nr

ewidencyjny:

- 248 — droga powiatowa , ulica Minska, ktérej whascicielem jest Powiat Wotominski z siedziba w

Wotominie przy ulicy Pradzynskiego nr 3. Dziatka zgodnie z ewidencja gruntéw sklasyfikowana jest

jako droga (dr) .

- 269/4, 291, 315/2, 339/1, 347/8, 347/10, 348/1 ktérych wiascicielem jest Gmina Wolomin z siedziba
w Wotominie przy ulicy Ogrodowej nr 4. Dziatki nr ew. 269/4, 291, 347/8, 347/10, 348/1 zgodnie z
ewidencja gruntéw skalsyfikowane sa jako droga (dr) , dziatka nr ew. 315/2 zgodnie z ewidencja

gruntéw skalsyfikowana jest jako grunt rolny zabudowany ( Br-RVI), dziatka nr ew. 339/1 zgodnie z

ewidencja gruntow skalsyfikowana jest jako pastwiska trwate ( PsV)

Uwaga, w ulicy Ractawickiej 730 m w kierunku zachodnim od rzeki Czarnej, na dziatkach nr ew.

339/1, 347/8, 347/10, 348/1 oraz czesciowo na dzialce nr ew. 29] wystepuje obszar szczegdlnego

zagrozenia powodziq.

Na dziatkach znajduje sie¢ infrastraktura techniczna :
- sie¢ i przylacza wodociagowe,
- sie¢ i przylacza gazowe,

- projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej,

e



- kable energetyczne i telekomunikacyjne,

- stupy energetyczne i telekomunikacyjne,

— przepusty pod droga,
Uzytkownikiem ( administratorem ) istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej jest Przedsiebiorstwo

Wodociagdw i Kanalizacji Sp. zo.o. ul. Graniczna 1, 05 — 200 Wolomin.

4. Projekt zagospodarowania terenu.

Istniejace zagospodarowanie terenu uzupetnia sie o projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tlocznej oraz przepompownie $ciekdw wraz z zasilaniem energetycznym i szafg
sterownicza. Obiekty budowlane zlokalizowane beda :

e naterenie utwardzonym, droga powiatowa — ul. Minska, droga gminna ulica Ractawicka
e naterenie nieutwardzonym, pobocze drogi gminnej ulicy Ractawickiej

W projekcie uwzgledniono istniejace i projektowane uzbrojenie.

Do celéw budowy wykorzysta¢ istn. drogi i dojazdy .Nie zachodzi potrzeba budowy czasowej
drogi dojazdowe;j.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe wg stanu istniejacego tj. z gminnej sieci wodociagowej za
pomoca hydrantéw p.poz.

Uksztaltowanie terenu pozostaje bez zmian. XX %

W poblizu inwestycji znajduje sig zielen — dab ( srednicy 40 cm — 2 szt. ), topola ( s';ednicy 40cm -3
szt. ), klon( $rednicy 30 cm — 2 szt. , Srednicy 50 cm — 1 szt. ), brzoza ( $rednicy 25 cm = 1szt.).. Drzewo
osika ( $rednicy 25 cm — 1 szt. ) oznaczone symbolem DR9 nalezy wyciaé. Pozstala zielen pozostaje bez
zmian. Roboty budowlane w poblizu drzew i krzewéw beda wykonywane wylacznie w sposob me 7
szkodzacy drzewom lub krzewom ( bryla korzeniowa i korona drzewa ) metoda reczna lub metodq ;
bezwykopowa — przeciskiem badz przewiertem.

Ogolna koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej jest odprowadzenie $ciekdw socjalno-

bytowych z posesji wzdtuz drogi:

FER L posey ® odre ol A eatedin—
- ulicy Minskiej, zlewnia nr 1 do projektowanego wediug dfebﬁegegpfeeewam kanatu sanitarnego
- ulicy Ractawickiej, zlewnia nr 2 do projektowanego wed}ug Odrebaag&-ep;aeewama kanatu .
sanitarnego *QéJuL / Wtedur’ nz stack.

- ulicy Raclawickiej, zlewnia nr 3 do przepompowni sciek6w, nastgpnie przewodem tiocznym@d@ 8 Skace

projektowanego wedlug odrebnego opracowania kanatu sanitarnego,
Powstajace $cieki sptywaly beda docelowo poprzez istniejace kanaty sanitarne do istniejacej oczyszczalni
sciekéw " Krym" zlokalizowanej w miejscowosci Leéniakowizna na terenie gminy Wolomin. Z uwagi na
uksztattowanie terenu oraz zaglebienie istniejacej kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano 3 zlewnie :
— zlewnia nr 1 w ulicy Minskiej grawitacyjny system kanalizacji,
- zlewnia nr 2 w ulicy Ractawickiej grawitacyjny system kanalizacji,
- zlewnia nr 3 w ulicy Raclawickiej grawitacyjny system kanalizacji ze strefowa przepompownia
$ciekéw. Scieki doptywajace do przepompowni opomiarowane zostang przeptywomierzem w wersji

rozdzielczej z czujnikiem przeptywu o srednicy DN = 100 mm ( kotierzowy ), zabudowanym w
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studni pomiarowej z przetwornikiem pomiarowym umieszczonym w szafce sterowniczej. Zasilanie i
sterowanie odbywac si¢ bedzie w szafce sterowniczej zasilanej przewodem energetycznym z
projektowanego wedtug odrebnego opracowania ztacza kablowego.
Podstawowym urzadzeniem projektowanej sieci kanalizacyjnej beda :

- kolektory grawitacyjne gtéwne oraz boczne odgatezienia taczace przytacza z gléwna siecia
kanalizacyjna,

- przewdd tloczny od przepompowni Sciekow do studni rozpreznej.
Wyposazeniem kanalizacji sanitarnej beda studnie kanalizacyjne, przepompownia $ciekow, studnia

pomiarowa, studnia z zasuwa nozowa, szafa sterownicza z zasilaniem energetycznym.

S. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu pod projektowane przedsiewziecie.

Wykonanie projektowanych kanatow i przewodow sanitarnych wymaga czasowego zajecia terenu
o szerokosci pasa od 2 do 3 m.
Zajmowana powierzchnia orientacyjnie : 7900 m>.
Max. zaglebienie wykopu pod kanaly sanitarne — ok. 4,5 m
Urobek z wykopdw :
- W miejscach wymiany gruntu na wywoz staly (wymiana gruntu w miare potr_zﬁe‘b)

— nawywoz, na czas montazu rur, gromadzony w miejscu wskazanym przez Inwestora,

6. Dane informujace , czy teren , na ktérym jest projektowany obiekt budowlany .s3 wpisane do

rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen decyzji o lokéliiajCiiZ}iﬂWestvcii

celu publicznego. 3
Teren objety opracowaniem nie figuruje w rejestrze i ewidencji zabytkéw i nie jesti'q‘{ijgfy strefa

ochrony konserwatorskiej zgodnie z zapisami Decyzji nr 79/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, wydang przez Burmistrza Wotomina w dniu 07.10.2014 r.

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych w razie ujawnienia przedmiotu, ktéry posiada cechy
zabytku, nalezy zawiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw , zabezpieczyé przedmiot i
wstrzymac wszelkie prace do czasu wydania odpowiednich zarzadzen przez Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Teren objety opracowaniem jest potozony w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, ustanowionego rozporzadzeniem Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 13 lutego 2007 roku
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 42 poz. 870 z pézn. zm.). Zgodnie z art 24 ust. 1 w/w rozporzadzenia na terenie
chronionym obowiazuje zakaz przeksztalcania naturalnej rzezby terenu oraz zakaz likwidowania i
niszczenia zadrzewien przydroznych i $rédpolnych oraz zakazuje sig¢ lokalizowania obiektow
budowlanych w pasie szerokosci 20 m od linii brzegéw rzek, jezior i innych zbiornikéw wodnych z
wyjatkiem urzadzen wodnych oraz obiektéw stuzacych prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej , lesnej
lub rybackiej. Zgodnie z art. 24 ust.2. pkt. 3) w/w rozporzadzenia zakazy o ktérych mowa w ust. 1 nie
dotycza realizacji inwestycji celu publicznego , jakim jest budowa sieci kanalizacji sanitarne;.

Projektowana kanalizacja sanitarna na odcinku 730 m w ciggu ulicy Ractawickiej od rzeki

S




Czarnej w kierunku zachodnim na odcinkach"5-6","6—-7"", "6—8"oraz" 5 —4'" zlokalizowana
Jest na obszarze szczeg6lnego zagrozenia powodzia. Kanaty sanitarne zlokalizowane zostaty w korpusie
drogi o rzgdnych od 99,20 mnpm do 100,36 mnpm. Rzedna wody o prawdopodobiefistwie wystepowania
raz na 100 lat wynosi na rozpatrywanym odcinku 98,43 mnpm ( rejon km 25+000 rzeki Czarnej) do 99,09
mnpm ( rejon 25+600 rzeki Czarnej ) , co ustalono na podstawie " Studium dla potrzeb planow ochrony
przeciwpowodziowej — Etap III - rzeka Czarna ". Z powyzszych danych wynika, iz rzedne , na ktérych
zlokalizowano kanalizacje sa wyzsze od poziomu wod wezbraniowych dla p=1%, a kanalizacja sanitarna
Jako infrastruktura podziemna nie bedzie miata wptywu na zwiekszenie zagrozenia powodziowego
przylegtych obszaréw. Pokrywy studni rewizyjnych beda znajdowaé sie na poziomie jezdni, a
przepompownia $ciekOw zostata wyniesjona ponad teren o 30 cm, tj wyzej rzednej zalewu dla p=1%.

Zgodnie z powyzszymi ustaleniami planowana inwestycja budowy sieci kanalizacji sanitarnej nie
wplynie na zwigkszenie zagrozenia powodziowego przyleglych obszardw, nie utrudni ochrony
powodziowej, a przez odprowadzanie $ciekéw z gospodarstw domowych do oczyszczalni $ciekow
poprzez projektowane kanaly sanitarne w znaczy sposéb wptynie na zmniejszenie stopnia
zanieczyszczenia wod w przypadku powodzi.

Dyrektor Regionalnego zarzadu Gospodarki wodnej w Warszawie w dniu 12.06. 2015 r. wydat
Decyzje Nr347/D/TC-U/15 zwalniajaca z zakazu wykonywania robdt , lokallzowama oblektow na
obszarze szczeg6lnego zagrozenia powodzia nowych przedsigwzig¢ mogacych znacza@o odd21a%ywac na
srodowisko oraz gromadzenia $ciekow. )

Zatozeniem budowy sieci kanalizacji sanitarnej jest odbidr $ciekdw socjalno — bytowych Z pOSeS_]l
prywatnych, tak zeby ich nie gromadzié w zbiornikach na nieczystosci ciekle i transport poprzez <
projektowane i istniejace kanaty i przewody sanitarne do oczyszczalni Sciekdw. Zatem $cieki soga{ne =
bytowe na terenie bezposredniego zagrozenia powodzia nie beda gromadzone , beda przeptywaé "
kanatami grawitacyjnymi poprzez studnie rewizyjne do przepompowni $ciekéw , nastepnie beda
przepompowywane przewodem tlocznym do wyzej potozonych kanatéw. Z przeprowadzonych obliczen
ilosci sciekéw doptywajacych do przepompowni, wynika iz maksymalny czas ich przetrzymywania w
zbiorniku nie bedzie dtuzszy niz 30 minut.

W zwiazku z powyzszym zgodnie z art. 122, ust. 2, pkt. 2 w zwiazku z art. 881 ust.1 ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz.U. Z 2012 r. poz. 145 z pézn. zm. ), na wznoszenie obiektéw
budowlanych na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzia , jezeli wydano decyzje , o ktérych mowa
w art. 881 ust. 2 cytowanej wyzej ustawy, wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
Marszatek Wojewo6dztwa Mazowieckiego w dniu 7 pazdziernika 2015 r. wydat Decyzje Nr 153/15/PS.W ,
pozwolenie wodnoprawne dotyczace budowy kanalizacji sanitarnej na obszarze szczegélnego zagrozenia
powodzia.

7. Dane okreSlajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego , znajduj jacego

sie w granicach terenu gormczego.

Na obszarze objetym inwestycja nie wystepuja tereny lub obiekty podlegajace ochronie w tym
tereny gornicze. Niniejszy projekt nie przewiduje posadowienia kanaléw i przewoddw sanitarnych, szafy

sterowniczej z zasilanie energetycznym na terenach szkéd gbrniczych.

(\/}
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8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw otoczenia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko ( ost. zm. Rozporzadzenie Rady ministréw
z dnia 25 czerwca 2013 r.) budowa sieci kanalizacyjnej o dlugosci powyzejl km ( § 3 ust. 1. pkt. 79)
zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko.

Na wniosek Inwestora PWiK Sp. zo.0. w Wolominie , Burmistrz Wotomina w dniu 12.05.2014 r.
wydat decyzje nr 136/14 o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewziecia.
Organy opiniujace w/w decyzje odstapit od obowiazku sporzadzania raportu oddziatywania na
srodowisko tej inwestycji.

W fazie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ prowadzenie robot w sposob zabezpieczajacy przed
powstaniem szkod , poprzez :

- wiasciwy dobér sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania wykopu dla utozenia w nim odcinka
sieci kanalizacji, tj. jak najnowszego sprawnego technicznie, speiniajacego normy w zakresie emisji
hatasu i zanieczyszczeni, dla wykonania wykopu niezbednego dla ulozenia w nim odcinka sieci
kanalizacyjne;j,

- Uwzgledniania i przestrzegania zasad prowadzenia prac budowlanych okreslonych m.in. w projekcie
technicznym budowy sieci kanalizacyjnej, w tym w szczegdlnoscei wykonama prac budowlanych przede
wszystkim metoda na odklad. E k 7

- Nie naruszanie istniejacych pojedyficzych drzew i zespotow  zieleni wysol{'iéj' 10 ' dbbrym stanie
zdrowotnym. W przypadku wystapienia ewentualnej ,, kolizji " z systemem korzemowym drzew |,
zastosowanie metody przewiertu . W przypadku prowadzenia prac budowlanych w poblrzu .drzew za
pomoca urzadzen mechanicznych — stosowanie opasek metalowych dla ochrony pni drzew. '

Projektowane roboty zwiazane z budowa infrastruktury technicznej nie oddziatywaja negatywnie
na higiene i zdrowie ludzi. Budowe sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w catosci z materialow
sprawdzonych w uzytkowaniu pod wzgledem ekologicznym. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie
wprowadza szczegdlnych zaklocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi , gleby, wéd

powierzchniowych i podziemnych .
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pow. wolomiriski woj. mazowieckie
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“ NAZWA RYSUNKU |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - MAPA ZASADNICZA |
S PROJEKTANT: in%. Hanna Szustecka ,upr. bud. nr 57/90/Sk-ce +Kuiesier 2015, ,é #
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pRIOIEKTA ™ Brena | Skala:
- = 8 hl Stustecka sanita
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PRAWDZIL: in2. Magdalena Najmro . ud. nr 12/96  |F :
SPRAWD mgr inZ. Magdalena Najmrocka, .upr. fazacos. |NF Rys :
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® W miejscach kolizji proj. kan. sanit. z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonywaé A~ 038BX2Wolomin, ul. Pradz | skieq
/33 _.noNsmm. : mm_&\ﬁ;‘f:_ w 10OA 1N7 B0 é
® W miejscach nienormatywnego zblizenia proj. kan.sanit, do istniejacego uzbrojenia Zatacznik do dacyzii (n T
roboty wykonywaé pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia z jego wiasciwym TR Y SRR prienia
>~ zabezpieczeniem. ar \\w\wq\&o\ T sdnii 249
Sew, e Istnicjace kable energetyczne , telkomunikacyjne w miejscach zblizen i 'na ;&D__,w muﬂﬁo Mo f G99 ,f by \ u\\
afcs 3 ¥ skrzyzowan z proj. kan.sanit., nalezy na etapie wykonywania prac ziemnych sttt ey {
: / ) zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubosciennymi TS OpTICoWRNY W owyniky |
L mj2 dwudzielnymi (dlugo$é rur min.-3,0m). boreTulaty $3eNsra aserat |
e W miejscach zblizen proj. kan. sanit. do stupéw prace nalezy wykonywaé e prAsteeans 2asobu
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosei. Nalezy zapewnié stabilno§é hrencatiornatio N o
d stupow. e
¢ 99.33 e W trakcie wykonywania robét w razie ujawnienia przedmiotu , ktéry posiada TNE YDA o SKI
0030 34673 cechy zabytku , nalezy zawiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Ochrony S e
A Zabytkéw oraz przerwac wszelkie prace do czasu wydania zarzadzenia WKZ b - COETTIU fEeNNiCZnege: 2
& ® Prace ziemne w zasiggu koron drzew nalezy wykonywac rgcznie bez Ly, T30 #*
uszkadzania korzeni. sth techinecznef, o ewidenc! @ BT
e Naodcinkahch proj. kanalizacji sanitarnej 5-6, 6-7', 6-8, 4'-j wystepuje obszar e
szczegolnego zagrozenia powodzig e 15 S apseti P '
S s P / ; L] << Bm&.mnmo: mENwwc&,ms.mmNmmmon.mmwB prace prowadzi¢ recznie z i friie, razwiske i uifbci N $0,% .,~ ¢
] | . zachiowaniem szczegdinej ostroznosci Toschy reprezentuate, araan f\uﬂql 4.
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