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Konstrukcja wsporcza
pod zestaw hydroforowy
1100mm x 600mm
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Przepustnica regulacyjna

LEGENDA

RUROCIĄG WODY
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ROZDZIELNICA ZESTAWU HYDROFOROWEGO

ROZDZIELNICA TECHNOLOGICZNA

ROZDZIELNICA GŁÓWNA - istniejąca

UWAGA!
1. Długość  i wymiary rur osłonowych
zweryfikować na etapie realizacji projektu.

2. Rysunek rozpatrywać łącznie z branżą
architektoniczną i elektryczną.
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Zawór regulacyjny
utrzymujący ciśnienie w sieci
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Rura osłonowa
∅250 stal, L=0,80 m

Punkt awaryjnego
dozowania dezynfektanta
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GRZEJNIK KONWEKTOROWY 1,5 KW
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Rura osłonowa
∅250 stal, L=0,80 m

Rura osłonowa
∅300 stal, L=0,80 m
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOLWANY
BRANŻA: TECHNOLOGIA I INSTALACJE SANITARNE

Przebudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody, budowa zbiornika retencyjnego V=2x200 m3 wraz
z przewodami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, elektrycznymi i drogami wewnętrznymi na terenie
dz. nr 126/4, 127/4, 128/4, 129/4, 212 przy ul. Głównej w miejscowości Stare Grabie, gmina Wołomin


