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PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:50

LEGENDA

RUROCIĄG WODY

UWAGA!
1. Długość  i wymiary rur osłonowych
zweryfikować na etapie realizacji projektu.

2. Rysunek rozpatrywać łącznie z branżą
architektoniczną i elektryczną.

ZH ZESTAW HYDROFOROWY

Punkt awaryjnego
dozowania dezynfektanta

Rura osłonowa
∅250 stal, L=0,80 m

Rura osłonowa
∅300 stal, L=0,80 m
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Projektował:
Technologia i inst. sanit.

Sprawdził:
Technologia i inst.sanit.

mgr inż. Piotr Baraniak WKP/0127/PWOS/14
SPEC. INSTALACYJNA
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SPEC. INSTALACYJNA
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PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN 1:50Skala:Stadium:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOLWANY
BRANŻA: TECHNOLOGIA I INSTALACJE SANITARNE

Przebudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody, budowa zbiornika retencyjnego V=2x200 m3 wraz
z przewodami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, elektrycznymi i drogami wewnętrznymi na terenie
dz. nr 126/4, 127/4, 128/4, 129/4, 212 przy ul. Głównej w miejscowości Stare Grabie, gmina Wołomin


