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1 DI1 Pompa P1 Gotowość Auto

2 DI2 Pompa P2 Gotowość Auto

3 DI3 Pompa P1 Praca

4 DI4 Pompa P2 Praca

5 DI5 Pompa P1 Awaria

6 DI6 Pompa P2 Awaria

7 DI7 Sonda S5 Poziom MIN

8 DI8 Sonda S4 Poziom MAX

9 DI9 Kontrola zasilania 400V AC

10 DI10 Kontrola zasilania 24 V DC

11 DI11 Włamanie

12 DI12 Rozbrojenie /uzbrojenie alarmu

13 DI13 Praca agregat

14 DI14 Awaria - zawieszenie pływaka MIN (S5)

15 DI15 Niski stan baterii 24V (PS2)

16 DI16 Rezerwa

Adres
WE OpisPołożenie

WE
Zacisk

WE

1 DI1 Pompa P1 Gotowość Auto

2 DI2 Pompa P2 Gotowość Auto

3 DI3 Pompa P1 Praca

4 DI4 Pompa P2 Praca

5 DI5 Pompa P1 Awaria

6 DI6 Pompa P2 Awaria

7 DI7 Sonda S5 Poziom MIN

8 DI8 Sonda S4 Poziom MAX

9 DI9 Kontrola zasilania 400V AC

10 DI10 Kontrola zasilania 24 V DC

11 DI11 Włamanie

12 DI12 Rozbrojenie /uzbrojenie alarmu

13 DI13 Praca agregat

14 DI14 Awaria - zawieszenie pływaka MIN (S5)

15 DI15 Niski stan baterii 24V (PS2)

16 DI16 Rezerwa

-A2 750-1405

I/O (moduł wejść dwustanowych) - 16DI (1x16, 24VDC, Sink, filtr 3ms)

Panel nr: 
Slot  nr: 

1DO1 Wysterowanie pompy P1

/9.1

2DO2 Wysterowanie pompy P2

/9.2

3DO3 Zdalne odstawienie pompy P1

/9.3

4DO4 Zdalne odstawienie pompy P2

/9.3

5DO5 Zdalne 
uzbroj./rozbroj. 
alarmu/9.4

6DO6 Rezerwa

/9.5

7DO7 Rezerwa

/9.5

8DO8 Rezerwa

/9.5

Wyjścia

1DO1 Wysterowanie pompy P1

/9.1

2DO2 Wysterowanie pompy P2

/9.2

3DO3 Zdalne odstawienie pompy P1

/9.3

4DO4 Zdalne odstawienie pompy P2

/9.3

5DO5 Zdalne 
uzbroj./rozbroj. 
alarmu/9.4

6DO6 Rezerwa

/9.5

7DO7 Rezerwa

/9.5

8DO8 Rezerwa

/9.5

-A3 750-530

8-kanałowy moduł wyjść dwustanowych
1AI 1 Poziom ścieków 2

GND

5AI 2 6

GND

3AI 3 4

GND

7AI 4 8

GND

1AI 1 Poziom ścieków 2

GND

5AI 2 6

GND

3AI 3 4

GND

7AI 4 8

GND

-A4
750-455

4-kanałowy moduł wejść analogowych
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