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% AB 1807
RAPORT Z BADAN NR 261/2023/W
Zleceniodawca: Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
Dzial Produkeji Wody
ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin
Nr zlecenia: 2/2023/W
Miejsce pobierania/ punkt pobierania: SUW Lipifiska — wyjscie do sieci/ kurek czerpalny.
Rodzaj probki Woda do spozycia przez ludzi
Prébkobiorca Edyta Krzyzanowska
Numer protokolu 127/W/2023 Metoda PN-ISO 5667-
’ : . y 5:2017-10 (A)
pobierania pobierania
Data i godzina pobierania / | 12.10.2023 r., godz.: 12:00/
przyjecia probek 12.10.2023 r., godz.: 12:30
Data rozpoczecia/ 12.10.2023 r./
zakonczenia badania 12.10.2023 r.
Ocena prébki probka odpowiednia do badan Kod proébki W/2310-28
przy przyjeciu
Wynik =
L.p. | Badany parametr J.m. Metoda X NDS O
Niepewnos$é
PN-EN ISO 7887:2012+ e gt ke
mg/l . ons.umen oW
1 Barwa Pt Ap1:2015-06, metoda C 9+32 - 'bglz . -
(A, Z) l]le!z::]lial;]'W_\fC‘i
Akceptowalna
PN-EN ISO 7027_ przez k@;fumentdw
2 Metnosc NTU 1:2016-09 1,1 £0;2 nieprawidiowych -
(A’ Z) Zaleét;::l):‘n;akres
wartosci do 1.0
PN-EN ISO 10523:2012 7,0+0,2/
- i : 6,5-9.5 -
3 L -l (A, 2) 18,2°C
Przewodnosc 1153 £ 43/
- 1199
4 elektryczna uS/cm s EN(i-fSZS)S e 18,2°C 2500 .
] ’ Automaty k nsacj
wlasciwa o a:z;‘z;':mt‘l‘l'g?e’ 48
PN-ISO 7150-1:2002 <0,10
: ; 0,50 -
5 Jon amonowy mg/l (A. Z) (0.10 £ 0,02)" ;
Raport z badan nr 261/2023/W Strona 122 F-PJ-12.01
Wydanie 07

z dnia 30.09.2022




IB-07 wyd. 02 z dnia
12.09.2022r. na

6 Azotany mg/l podstawie Testu firmy I.5203 50 -
MERCK nr 1.09713
(A.Z)
7 Azotyny mg/| PN-EN(i67Z7)7: L 0,012 + 0,002 0,500 -

IB-08 wyd. 02 z dnia
12.09.2022r. na

8 Mangan ng/l podstawie Testu firmy 3316 50 -
MERCK nr 1.14770
(A, Z)
_ PN-ISO 6332:2001+ <50
o Zelazo ng/l Apl:2016-06. 1 200 -
(A. Z) (50 10)
Test firmy
: HACH LANGE <40
10 Glin | pg/ ar LCK 301 (40 = 7)! s i
(A, 7)
11 Chlorki mg/l PN-IS?A92§)7.1994 96.6 = 7.6 250 -

Legenda stosowanych oznaczen:

NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenie zgodnie z RMZ z dnia 07.12.2017 (DZ.U. 2017 poz.2294).

O - stwierdzenie zgodnosci wyniku z wyspecyfikowanymi wymaganiami- zgodny (ZG) / niezgodny (NZG).

A - metoda akredytowana.

R - metoda analityczna przywolana w majacym zastosowanie aktualnym przepisie prawa.

NR - metoda analityczna inna niz przywolana w majacym zastosowanie aktualnym przepisie prawa. Laboratorium posiada dowody na rownowaznosé
zastosowanej metody - dostepne na Zyczenie klienta.

7 - metoda zatwierdzona przez PPSE w Wolominie, Decyzja HK — 2/2022

W- norma wycofana..

* - informacje uzyskane od Zleceniodawcy.

*% - badanie wykonywane poza siedziba laboratorium.

1 - wyniki badan nizsze lub wyzsze niz zakresy pomiarowe akredytowanej metody przedstawiane sa jako odpowiednio < warto$¢ pomiarowa dolngj
granicy zakresu pomiarowego™ lub > warto$¢ gornej granicy zakresu pomiarowego™ . Wyniki te stanowia informacje o rezultatach badan. 7 tak
przedstawionymi rezultatami badan przedstawiane sa niepewnosci rozszerzone dotyczace odpowiednio gornej / dolnej granicy zakresu pomiarowego.
W przypadku rezultatéw badan stwierdzenie zgodnosci nalezy traktowac jako opinig i interpretacig.

Uwagi i dodatkowe ustalenia: Brak

Wyniki zamieszczone w Raporcie odnosz si¢ wylaceznie do badanych probek.

Niniejszy Raport z badan bez zgody Kierownika Laboratorium nie moze by¢ powielany inaczej jak tylko w calosci.

Podane wartosci niepewnoS$ci stanowig niepewnosci rozszerzone przy prawdopodobienstwie 95% i wspélezynniku rozszerzenia
k=2

W przypadku gdy prébka pobierana jest przez Zleceniodawce podana niepewno$é nie obejmuje niepewnosci pobierania
probki.

Zleceniodawcy przysluguje prawo do zlozenia skargi. Opis postepowania ze skargami dostepny jest na Zyczenie.

Liczba egzemplarzy Raportu dla Zleceniodawey: 1 Liczba egzemplarzy Raportu a/a: 1

Sporzadzono dnia Autoryzowal Zatwierdzikyo: - Laboratos w

Mogd ey

e P -

KONIEC RAPORTU Z BADAN

Raport z badan nr 261/2023/W Strona2z?2 F-PJ-12.01
Wydanie 07

z dnia 30.09.2022
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BADANIA

—
¢ AB 1807
RAPORT Z BADAN NR 259/2023/W
Zleceniodawca: Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
Dzial Produkcji Wody
ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin
Nr zlecenia: 2/2023/W
Miejsce pobierania/ punkt pobierania: Starostwo Powiatowe,
ul. Legionéw 78, 05-200 Wolomin / kurek czerpalny.
Rodzaj probki Woda do spozycia przez ludzi
Probkobiorca Edyta Krzyzanowska
Numer protokolu 127/W/2023 Metoda PN-1SO 5667-
e _— 5:2017-10 (A)
pobierania pobierania
Data i godzina pobierania/ | 12.10.2023 r., godz.: 11:35/
przyjecia probek 12.10.2023 r., godz.: 12:30
Data rozpoczecia/ 12.10.2023 r./
zakonczenia badania 12.10.2023 r.
Ocena prébki probka odpowiednia do badan Kod prabki W/2310-26
przy przyjeciu
Wynik £
L.p. | Badany parametr Jom. Metoda NDS (6]
Niepewnos$¢
PN-EN ISO 7887:2012+ i e
mg /1 kons'umentow
1 Barwa Ap1:2015-06, metoda C 104+£2 o ibez -
Pt (A. Z) meprgwn_d!ow_vch
Akceptow.aiual
PN—EN ISO 7027_ przez k?rlljs;;memow
2 MQtl‘IOS’é NTU 1:2016-09 0,22 =+ 0.04 niepra\\'i_dlowych -
Zzimian,
(A, Z) Zalecany zakres
wartosci do 1,0
PN-EN ISO 10523:2012 7.2£ 0.2/
3 A ¢ ; 6,5-9.5 -
. B ] (A, Z) 18,5°C
Przewodnosc 3 493 + 18/
4 elektryczna pS/em PN-EN(?'SZS)S' L2 18,5°C . 2500 ”
W‘laéc lwa 7 Automatyczna kmn?cnsaqa
temperatury
PN-ISO 7150-1:2002 <0,10
/ ; 0,50 z
5 Jon amonowy mg/l (A, Z) (0,10 + 0,02)" :
Raport z badan nr 259/2023/W Strona 1 z2 F-PJ-12.01

Wydanie 07
z dnia 30.09.2022



IB-07 wyd. 02 z dnia
12.09.2022r. na

6 Azotany mg/l podstawie Testu firmy 1,6 0.3 50 -
MERCK nr 1.09713
(A.7)
‘ PN-EN 26777:1999 <0,010
7 Azotyny mg/l (A, Z) (0010« 0,00l)l 0,500

IB-08 wyd. 02 z dnia
12.09.2022r. na

<20
8 Mangan pg/l podstawie Testu firmy 1 50 -
MERCK nr 1.14770 (Al 1)
(A.7)
PN-ISO 6332:2001+ <50
9 Zelazo pg/l Apl1:2016-06. 1 200 -
(A, Z) (50+10)
Test firmy
: HACH LANGE <40
10 Glin ng/l r LCK 301 40+ 7) 200 -
(A.Z)
% Chlorki . PN‘IS?A92;)7:1994 147412 250 :

Legenda stosowanych oznaczen:

NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenie zgodnie z RMZ z dnia 07.12.2017 (DZ.U. 2017 p0oz.2294).

O - stwierdzenie zgodnosci wyniku z wyspecyfikowanymi wymaganiami- zgodny (ZG) / niezgodny (NZG).

A - metoda akredytowana,

R - metoda analityczna przywolana w majacym zastosowanie aktualnym przepisie prawa.

NR - metoda analityczna inna niz przywolana w majacym zastosowanie aktualnym przepisie prawa. Laboratorium posiada dowody na rownowaznosc
zastosowanej metody - dostepne na Zyczenie klienta.

7 - metoda zatwierdzona przez PPSE w Wolominie. Decyzja HK —2/2022

W- norma wycofana..

* - informacje uzyskane od Zleceniodawcy.

** - badanie wykonywane poza siedziba laboratorium.

1 - wyniki badan nizsze lub wyzsze niz zakresy pomiarowe akredytowanej metody przedstawiane sg jako odpowiednio ,,< wartos¢ pomiarowa dolnej
granicy zakresu pomiarowego” lub ..> wartos¢ gornej granicy zakresu pomiarowego™ . Wyniki te stanowia informacje o rezultatach badan. Z tak
przedstawionymi rezultatami badan przedstawiane sa niepewnosci rozszerzone dotyczace odpowiednio gérej / dolnej granicy zakresu pomiarowego.
W przypadku rezultatow badan stwierdzenie zgodnosci nalezy traktowac jako opinie i interpretacje.

Uwagi i dodatkowe ustalenia: Brak

Wyniki zamieszczone w Raporcie odnoszg sie wylaeznie do badanych prébek.

Niniejszy Raport z badan bez zgody Kierownika Laboratorium nie moze by¢ powielany inaczej jak tylko w calo$ci.

Podane warto$ci niepewnosci stanowia niepewnosci rozszerzone przy prawdopodobienstwie 95% i wspolczynniku rozszerzenia
k=2

W przypadku gdy prébka pobierana jest przez Zleceniodawce podana niepewno$é nie obejmuje niepewnosci pobierania
probki.

Zleceniodawcy przysluguje prawo do zlozenia skargi. Opis post¢powania ze skargami dostepny jest na zyczenie.

Liczba egzemplarzy Raportu dla Zleceniodawcy: 1 Liczba egzemplarzy Raportu a/a: 1

Sporzadzono dnia Autoryzowal Zatwiemzpom_‘ik Ls "
L adorater” q

-) s 1 Sl
12510. 2002y Yol Ween| 2 e 255

KONIEC RAPORTU Z BADAN

Raport z badan nr 259/2023/W Strona2 z2 F-PJ-12.01
Wydanie 07

z dnia 30.09.2022
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Laboratorium Kontroli Jakosci Wody i Sciekow

PoLskie CENTRUM

ul. Krymska 2, wie$ Lesniakowizna, 05-200 Wolomin AKREDYTACH
tel. 22 787 80 67 fax 22 776 21 21
e-mail: laboratorium@pwik.wolomin.pl %
BADANIA
—
% AB 1807
RAPORT Z BADAN NR 258/2023/W
Zleceniodaweca: Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
Dzial Produkeji Wody
ul. Graniczna 1, 05-200 Wotomin
Nr zlecenia: 2/2023/W
Miejsce pobierania/ punkt pobierania: Szkola Podstawowa w Czarnej,
ul. Witosa 52, 05-200 Wotomin / kurek czerpalny.
Rodzaj prébki Woda do spozycia przez ludzi
Prébkobiorca Edyta Krzyzanowska
Numer protokolu 127/W/2023 Metoda PN-ISO 5667-
: ; ; = 5:2017-10 (A)
pobierania pobierania
Data i godzina pobierania / | 12.10.2023 r., godz.: 11:20/
przyjecia probek 12.10.2023 r., godz.: 12:30
Data rozpoczecia/ 12.10.2023 r./
zakonczenia badania 12.10.2023 r.
Ocena probki probka odpowiednia do badan Kod prébki W/2310-25
przy przyjeciu
Wynik +
L.p. | Badany parametr J.m. Metoda : NDS O
Niepewno$é
me/l | PN-ENISO 7887:2012+ i s o
] Barwa & Apl:2015-06, metoda C 11 &2  ibez -
Pt (A Z) mepram_dlo\wch
Akceptowalna
rzez k tow
PN-EN ISO 7027- - ?';fe]:“e" o
2 M@tnOS’é NTU 1 201 6-—09 0,39 =t 0,06 nieprawi.dlowwh -
Zmian.
(A, Z) Zalecany zakres
wartosci do 1.0
PN-EN ISO 10523:2012 7,1+0,2/
= ; 6,5-9.5 -
: PH -l (A 2) 19,0°C |
Przewodnos¢ ST1£21
PN-EN 27888:1999
- elektryczna uS/em (A 828) 19,0°C 2500 -
I ] Automatyczna ki sacja
wiasciwa - O‘“aé;;‘:ml‘f::’}?e“ J
PN-ISO 7150-1:2002 2010
? 0.50 -
5 Jon amonowy mg/l (A.Z) (0.10 + 0502)]
Raport z badan nr 258/2023/W Stronal1z2 F-PJ-12.01
Wydanie 07

z dnia 30.09.2022



IB-07 wyd. 02 z dnia
12.09.2022r. na

6 Azotany mg/l podstawie Testu firmy 1.5£0.3 50 -
MERCK nr 1.09713
(A, Z)
PN-EN 26777:1999 <0,010
7 Azotyny mg/l (A.Z) (0.010 + 0’001)1 0,500

IB-08 wyd. 02 z dnia
12.09.2022r. na
8 Mangan ng/l podstawie Testu firmy 32+ 16 50 -
MERCK nr 1.14770
(A.Z)
PN-ISO 6332:2001+
9 Zelazo g/l Ap1:2016-06. 156 + 30 200 -
(A7)
Test firmy
HACH LANGE <40
nr LCK 301 (40 = 7)!
(A7)

PN-ISO 9297:1994
(A, 7Z)

10 Glin ng/l 200 A

11 Chlorki mg/l 238419 250 -

Legenda stosowanych oznaczen:

NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenie zgodnie z RMZ z dnia 07.12.2017 (DZ.U. 2017 poz.2294).

O - stwierdzenie zgodnosci wyniku z wyspecyfikowanymi wymaganiami- zgodny (ZG) / niezgodny (NZG).

A - metoda akredytowana.

R - metoda analityczna przywolana w majacym zastosowanie aktualnym przepisie prawa.

NR - metoda analityczna inna niz przywolana w majacym zastosowanie aktualnym przepisie prawa. Laboratorium posiada dowody na rownowaznos$é
zastosowanej metody - dostepne na zyczenie klienta,

7 - metoda zatwierdzona przez PPSE w Wolominie. Decyzja HK — 2/2022

W- norma wycofana..

* - informacje uzyskane od Zleceniodawcy.

** - badanic wykonywane poza siedziba laboratorium.

1 - wyniki badan nizsze lub wyzsze niz zakresy pomiarowe akredytowanej metody przedstawiane sa jako odpowiednio ..< warto$¢ pomiarowa dolnej
granicy zakresu pomiarowego” lub > warto$¢ gornej granicy zakresu pomiarowego™ . Wyniki te stanowia informacj¢ o rezultatach badan. Z tak
przedstawionymi rezultatami badan przedstawiane sa niepewnosci rozszerzone dotyczace odpowiednio gornej / dolnej granicy zakresu pomiarowego.
W przypadku rezultatéw badan stwierdzenie zgodnosci nalezy traktowaé jako opinie i interpretacje.

Uwagi i dodatkowe ustalenia: Brak

Wyniki zamieszczone w Raporcie odnoszg si¢ wylgcznie do badanych probek.

Niniejszy Raport z badan bez zgody Kierownika Laboratorium nie moze by¢ powielany inaczej jak tylko w calo$ci.

Podane warto$ci niepewnos$ci stanowig niepewnosci rozszerzone przy prawdopodobienstwie 95% i wspolczynniku rozszerzenia
k=2

W przypadku gdy préobka pobierana jest przez Zleceniodawce podana niepewnoéé nie obejmuje niepewnosci pobierania
probki.

Zleceniodawcey przysluguje prawo do zlozenia skargi. Opis postepowania ze skargami dostepny jest na zyczenie.

Liczba egzemplarzy Raportu dla Zleceniodawcy: 1 Liczba egzemplarzy Raportu a/a: 1
Sporzgdzono dnia Autoryzowal Zatwierdzil
Kizrow=zik Laborater' =

2% 10. A0 ?MQCLLQ Mﬁ%@ Mugdalond Sek

KONIEC RAPORTU Z BADAN

Raport z badan nr 258/2023/W Strona2z2 F-PJ-12.01
Wydanie 07
z dnia 30.09.2022
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Laboratorium Kontroli Jakosci Wody i Sciekéw it
ul. Krymska 2, wie$ Lesniakowizna, 05-200 Wotomin ARREDYTACY!

tel. 22 787 80 67 fax 22 776 21 21
e-mail: laboratorium@pwik.wolomin.pl %

BADANIA

4
$ AB 1807
RAPORT Z BADAN NR 257/2023/W
Zleceniodawca: Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o0.
Dziat Produkcji Wody
ul. Graniczna 1, 05-200 Wotomin
Nr zlecenia: 2/2023/W
Miejsce pobierania/ punkt pobierania: Szkota Podstawowa w Zagoscincu,
ul. Szkolna 1, 05-200 Wolomin / kurek czerpalny.
Rodzaj probki Woda do spozycia przez ludzi
Prébkobiorca Edyta Krzyzanowska
Numer protokotu 127/W/2023 Metoda PN-ISO 5667-
. . : : 5:2017-10 (A)
pobierania pobierania
Data i godzina pobierania / | 12.10.2023 r., godz.: 11:00/
przyjecia probek 12.10.2023 r., godz.: 12:30
Data rozpoczecia/ 12.10.2023 r./
zakonczenia badania 12.10.2023 r.
Ocena probki probka odpowiednia do badan Kod prébki W/2310-24
przy przyjeciu
Wynik =
L.p. | Badany parametr J.m. Metoda NDS (0]
Niepewnos$é
- PN-EN ISO 7887:2012+ Akf{i‘;‘;’ﬁl‘l‘%ﬂszez
1 Barwa & Ap1:2015-06, metoda C 9+2 iber -
Pt (A, 7) nieprawidlowych
Akcepmw.alna
przez konsumentow
» PN-EN ISO 7027- < 0,20 _ i bez
2 Metnosc NTU 1:2016-09 020+ 0 03)| nieprawidiowych =
. N Zmian.
(A: Z) Zalecany zakres
wartosei do 1.0
PN-EN ISO 10523:2012 7.1 £0,2/
5 = ? : 6,5-9.5 =
’ Pig 2 (A, 2) 18,9°C
Przewodnosé ) 505 =19/
4 clekiryezna | pSjom | O SS90 19,0°C 2500 :
wiasciwa (A: ) Automatyczna kompensacja
temperatury
PN-ISO 7150-1:2002 <0,10
J & 0,50 -
5 on amonowy mg/I (A.Z) (0,10  0,02)!
Raport z badan nr 257/2023/W Strona 122 F-PJ-12.01
Wydanie 07

z dnia 30.09.2022



[B-07 wyd. 02 z dnia
12.09.2022r. na

6 Azotany mg/I podstawie Testu firmy 1,6+ 0,3 50 -
MERCK nr 1.09713
(A, Z)
PN-EN 26777:1999 <0,010
7 Azot /1 ’ -
2opny mg (A, 2) 0,010 0,001y | %%

IB-08 wyd. 02 z dnia
12.09.2022r. na

8 Mangan ng/l podstawie Testu firmy 5 0<i2§}0 1 50 -
MERCK nr 1.14770 ( )
(A, Z)
PN-ISO 6332:2001+ <50
9 Zelazo ug/l Ap1:2016-06. i 200 -
(A, Z) (50 +10)
Test firmy
X HACH LANGE <40
10 Glin ng/l ar LCK 301 (40 £ 7)! 200 -
(A, Z)
% Chlorki gl PN‘IS(()A92§)7: el 144+ 1,1 250 :

Legenda stosowanych oznaczen:

NDS - najwyzsze dopuszczalne stgzenie zgodnie z RMZ z dnia 07.12.2017 (DZ.U. 2017 poz.2294).

O - stwierdzenie zgodnosci wyniku z wyspecyfikowanymi wymaganiami- zgodny (ZG) / niezgodny (NZG).

A - metoda akredytowana.

R - metoda analityczna przywolana w majacym zastosowanie aktualnym przepisie prawa.

NR - metoda analityczna inna niz przywolana w majacym zastosowanie aktualnym przepisie prawa. Laboratorium posiada dowody na rownowaznosé
zastosowanej metody - dostgpne na zyczenie klienta.

Z - metoda zatwierdzona przez PPSE w Wolominie. Decyzja HK —2/2022

W- norma wycofana..

* - informacje uzyskane od Zleceniodawcy.

** - badanie wykonywane poza siedziba laboratorium,

1 - wyniki badan nizsze lub wyzsze niz zakresy pomiarowe akredytowanej metody przedstawiane sa jako odpowiednio ..< wartos¢ pomiarowa dolnej
granicy zakresu pomiarowego™ lub ..> warto$¢ gorej granicy zakresu pomiarowego™ . Wyniki te stanowia informacje o rezultatach badan. 7 tak
przedstawionymi rezultatami badan przedstawiane sa niepewnosci rozszerzone dotyczace odpowiednio gomej / dolnej granicy zakresu pomiarowego.
W przypadku rezultatow badan stwierdzenie zgodnosci nalezy traktowaé jako opinie i interpretacje.

Uwagi i dodatkowe ustalenia: Brak

Wyniki zamieszczone w Raporcie odnosza sie wylacznie do badanych préobek.

Niniejszy Raport z badan bez zgody Kierownika Laboratorium nie moze by¢ powielany inaczej jak tylko w calo$ci.

Podane warto$ci niepewnosci stanowig niepewnosci rozszerzone przy prawdopodobiefistwie 95% i wspélczynniku rozszerzenia
k=2

W przypadku gdy prébka pobierana jest przez Zleceniodawce podana niepewno$¢ nie obejmuje niepewnosci pobierania
prébki.

Zleceniodawcy przystuguje prawo do zlozenia skargi. Opis postepowania ze skargami dostepny jest na zyczenie.

Liczba egzemplarzy Raportu dla Zleceniodawey: 1 Liczba egzemplarzy Raportu a/a: 1

Sporzadzono dnia Autoryzowal Zatwierdzil

Kierownik Laborator’ ' m

25 10 2023 | ol Wlow/ S
Meogdatend o &

KONIEC RAPORTU Z BADAN

Raport z badan nr 257/2023/W Strona 2 z2 F-PJ-12.01
Wydanie 07
z dnia 30.09.2022



