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UWAGA

1. Przed rozpoczeciem robét ustalié
rzeczywiste rzedne osi istniejacej
sieci wodociggowej w ul. Diugiej

w miejscach wigczen proj. odgatezien
wodoc. W przypadku réznic w
stosunku do danych przyjetych w
projekcie nalezy odpowiednio
zweryfikowaé spadki.

2. Rurociag ukladaé¢ na podsypce
piaskowej zageszczonej
mechanicznie gr. 15 cm, przed
ukfadaniem rurociagu nalezy
zapoznac sie z wytycznymi
producenta.

3. Rzedne kolizji proj. odgatezieri
wodoc. z istniejacym uzbrojeniem
terenu sg wielkosciami przyblizonymi.
4. W miejscu skrzyzowania proj.
odgatezient wodoc. z istn. siecig
gazowa prace ziemne wykonywaé
recznie z zachowaniem szczegoéinej
ostroznosci.

5. Prace ziemne wykonywane w
poblizu infrastruktury IdM wykonywa¢
recznie ze szczegodlng ostroznoscia
pod nadzorem KBTO z zachowaniem
norm obowigzujgcych telekom. W
celu unikniecia ewentualnych
uszkodzen infrastruktury IdM oraz
doktadnej jej lokalizacji w gruncie
nalezy wykona¢ przekopy kontroine.
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