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F 4 \\ —— 4 { ot / PROJEKTOWANE DLUGOSCI : KOLEKTOR GLOWNY, KANAL GRAWITACYINY:
o iten Fj / . = ODC. 6 - 7 PVC©200 - L = 474,0 m
\ s = i / J . KOLEKTOR GLOWNY, KANAL GRAWITACYINY:
\ f y v ik M}- / ] 1-2PVCG200-L=1740m ODGALEZIENIA DO GRANIC DZIALEK DO SIECI :
i / * ‘
\ \ 1 /WN ;\.u/ JA\ \\ #MNwm2u> DO GRANIC DZIALEK DO PRZYLACZY:  |Nr odg. Materiat/Srednica/Dlugosé e mhn"_ I [Faalicacnle w Ay,
A ¥ T N
F \ \ \\ e % . eodg. Materiat/Srednica/Dlugosé e el ok it e 0Gs9 | PVC@200mm; L =7,0m S.14 338 —~
| / \ F N g : 0G:10|PVCZ200mm; L = 6,5 m $.15 279/4
L/ "m0 /S : e s 236/2 . Bltade LEGENDA:
4 \.\ s LR /Moy MM“ ”«MM”M“HHN ” = M,” - =5 s %“H 0Gs11|PVCE200mm; L =8,0m .16 335/2
4 Ko, 7 F / e e T = 25072 |0G:12|PVCE200mm; L = 6,0m 517 278/10 PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACIT SANITARNE]
* \\ \/ P 7 et . H - 52 25179 0Gs13|PVC@200mm; L =9,0m S.19 333 i |  GRAWITACYINEJ Z ODGALEZIENIAMI
/ 28 / \ ~ o _.<nEM“=§. ” = ”.” L = s ——|0Gs14/PVCO200mm; L = 85 m 5.20 331/1
238 Booh. p1 Fokits i s L= 4
4 /240 2 S s 0Gs15|PVC@200mm); L = 9,0 m S.21 892 || e PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACII SANITARNE]
i ’ 0G6 [PvC@160mm; L =85m T2 237/2 —
£ 73 ; 0Gs16|PVC@200mm; L = 6,0 m S.22 274/6 TLOCZNEJ
o A I ™~ DS7 PSSR L =R — B 5G17|PvCp200mm; L= 6,0m s.23 272/6
\ P A ey 0G8 |PVC@160mm; L = 6,0 m S:2 251/8 S PROJEKTOWANE KABLE ENERGETYCZNE
\ \ i T 5 2 0Gs18|PVCP200mm; L = 5,5 m S.24 271/6
\ \\ \ 7 0G9 |PVC@160mm; L =6,0m T4 251/7 — PRZEPOMPOWNI I STUDNI POMIAROWE]
. \ | \ 0Gs19|PVC@200mm; L = 8,0m S.25 269/1
P y, / \\ 0G10 _.isp%aa\.._. =55m _ | S3 | 256,253/1 |0 levco200mm; L= 1,0 m 25 |- 326/ | - PROJEKTOWANY PRZEPUST NA ROWIE
A \ s == L iL=11, )
® Q%- IV- “ ol S/ HLACZNIA DEUGOSC PVCB160 - L = 69,5m/10s2t. [, pc7NTA DEUGOSE PVCO200 - L = 90,5m/ 125z, PRZYDROZNYM
2 e \l s KOLEKTOR GLOWNY, KANAL GRAWITACYINY: | ODGALEZIENIA DO GRANIC DZIALEK DO PRZYEACZY: . .
i 4 ;oS Van \ ODC.3~/4 PVC@200 - L = 392,0 m Projektowane oznaczenia :
4 4 4 J ol Nr odg.| Materiat/Srednica/Dlugosé ot sy
o \ / # \.\ \. ODGALEZIENIA DO GRANIC DZIALEK DO SIECI : ¥ i i @l proj. studnie rewizyjne z kregéw bet. $1200 mm - 43 szt.
/ \ / \ / hateiint I p— w granicy) 0G29 | [PVC@160mm; L =6,0 m S.13 280/2 N
b = nr CH do dziatki nr ew.: c4Aa A0 /1
—— o : -y - 7 ; \ / = ___|OG30|PVCP160mm; L = 6,5m e 3L St1)— proj. studnie rew. z tworzyw sztucznych ¢425 mm -13 szt.
3. T 7 (2] \ P 00 / 243 mw& \\\ / -] g % Cg200mm; L =12,0m S:4 316/4 |0G31 |pvc@160mm; L = 6,5m S:17 278/4, 278/5 )
” Py / ,. \.\ 7 K 2451 / \ & / [PVE@200mm; L = 11,0 m S.5 318/3  |0G32 |pvcg160mm;L=55m S.18 277/2 Q| proj. studnia rozprezna z o - a&\ovuﬁﬁsbb.vq di, =il ol
& SV ¥ 3 & # 5 zn [/ & k PVE@200mm; L = 10,0 m S4 320/1  |0G33 |pvC@160mm; L =55m S:19 277/3 PRO dpup
N F Tk gk P - w PVE@200mm; L = 6,5 m 5.6 s, |0G34 |pvco160mm; L =55m S8 277/1 Q| proj. studnia pomiarowa z kregéw bet. $¢1200 na, HM)Z.H_."
N % [73) N ! s F . it / |PVE€0200mm; L =9,0m S.8 322/1,323/1 |0G35 |PVC@P160mm; L =9,0 m S:9 402 z przeptywomierzem - 1 szt. upr. bu : :M.: Mne.w
/ &M L & | PVC@200mm; L=7,0m S:8 264/1 0G36 |PVC@160mm; L = 6,0 m Ti4 275 . L ) ) Nr 57790 Sk-ck
F i X G PVE0200mm; L= 6,0m s.9 266/4 |0G37 |pvcoa160mm; L = 6,0 m 15 274/5 °| E.M_. przepompownia mn_Mﬁoﬁ zbiork monolityczny ¢1500 mm,
PVC@200mm; L = 65m s7 267/5 |0G38 [pvcp160mm; L=9,0m T16 328 z dwoma pompami - 1 szt.
» EACZNIA DEUGOSC PVC@200 - L = 68,0m/8szt.  0G39 PVCA160mm; L =7,0m T17 272/7 @I proj. studnia z kreg6w bet. 1200 mm, z zasuwa nozowa - 1 szt.
oumrnmmnng DO GRANIC DZIALEK DO PRZVEACZY: | ooa0 |PVCA160mm; L = 7,0 m L., i
2 A 0G41 |pvVCp160mm; L =85 m 113 226/10 Q| proj. studnie czyszczakowe z kregdéw bet. $1200 mm - 2 szt.
" u\?&. Material/$rednica/Diugose  |Maenle o sec kil s MM“W v«ns“....,. : ” = w“ m H.H. H“m
E myj. 611 PVCO160mm; L =12,0m S:3 315/3 FVCa160mm:; T g| proj. szafka sterownicza pompowni, studni pomiarowej - 1 szt.
R \ » 2 F4 / ‘ LACZNIA DEUGOSC PVC@160 - L = 101,5m/15szt.
/ , / 0G12 [PVC@160mm; L = 10,0m S.5 317/1 a
“ BN - \ 7 B blemet o aa = 318/a | KOLEKTOR GEOWNY, KANAE GRAWITACYINY: @l proj. kominek wentylacyjny przepompowni ze stali
% 34 \ o 0614 [pvé@160mm; L= 7,0m T6 255/1 ODC.6 -8 PVCO200-L=4240m kwasoodpornej, DN 150 mm, z filtrem antyodorowym,
oL it " - JM\. z ¥ 3 .
// - -/ h ; 0615 [pveg160mm; L = 10,0 m 17 319 ODGALEZIENIA DO GRANIC DZIALEK DO SIECI : wystawiony 60 cm ponad teren
'.\ £ & 0G16 |PVCO160mm; L = 10,0m S.6 319 e = - == = @ — proj. trojniki redukcyjne PVC@200/160 - 21 szt.
/ 17 B8ty Lm &8 m = TR 0dg.| Materiat/$rednica/Diug nrwesla ¢ dodaninew: | OG1— proj. odgatezienia do prywatnych posesji, rara @160mm - 54 szt.
7 4 \ 0G18 [PVC@160mm; L=9,0 m T8 320/2  [0G.21|PvC@200mm; L = 10,0 m 5.26 339/2 0Gs1— proj. odgatezienia do drég, rura ©@200mm - 31 szt.
y 7 \ 0G19 Emﬁ%aé L=60m S.7 262 0Gs22|PVCB200mm; L = 6,0m S.27 | 281/8,281/9 @ — punkty wspétrzednych geodezyjnych ZUD
7 0620 |pUCE160mm; L = 6,0 m S5 283 0Gs23|PVC@200mm; L = 6,0m S.28 283
I 0G21 v<mm.umo§3.. L=9,0m S.5 321 0Gs24|PVCB200mm; L = 8,5m S.29 342/4 98,70 | rzedna terenu
/\ 0622/ [Pvc@160mm; L= 9,0m T 324/10 |0G.25[PvC@200mm; L = 9,0m $.32 344/3 elebokoté —[2,40] 96,30 | redna dna
7N 0623 PVCA160mm; L = 7,0 m T1i0 264/7 [0Gs26|PVC@200mm; L = 11,0 m S.34 206 studni/kanatu . studni/kanatu
N oﬂa PVC@160mm;L=80m - |- S6 . 265 . [0Gs27|PVCO200mm; L=105m | S.39 | = 347/22 | ’
,/// a5 PVEB1Eomon; L = 10,0 o Lo 324/1 10Gs28|PVC@200mm; L = 10,0 m S:40 247/8 ROLZIM _ proj. rura ostonowa PE lub stalowa, na sieci kanalizacyjnej
S G26 [PVC@160mm; L = 6,0m T12 266/1  [0G.29|PVC@200mm; L = 8,0m Su41 349/1 uktadanej wykopem , dla érednic rury kanalizacyjnej :
g MBH PVCE160mm; L = 11,0m LL 325 |0G:30|PvCp200mm; L =8,0m 542 351/3 - PVC 200 mm - rura ostonowa PES0 SDR17@400x23,7 mm
\ 0G28"PYCE160mm; L = 6,0 m S.10 267/1  [0Gs31|PVC@200mm; L = 8,0m S.43 351/1 lub stalowa DN358x10,9mm,
/ .Snnzg DLUGOSCE PVC@160 - L = 152,5m/18szt. | tACZNIA DLUGOSC PVC@200 - L = 95,0m/11szt. - PE 110 mm - rura ostonowa PE80 SDR170250x14,2 mm
" b/ KTOR GEOWNY, PRZEWOD TEOCZNY: ODGALEZIENIA DO GRANIC DZIALEK DO PRZYEACZY: Ty Sl XINE 15508, o,
i TR apon / /i _ ) w
: . / X «M\.w‘ o o .O_un. i 5 _umam_.u.o -L=489,0m Nr 0dg.| Materiat/$rednica/ &é sl g e, Enkafezeniensgeaiy it — proj. rura ostonowa PE80 SDR170250x14,2 mm
oy / 4 2 il o - KoLl K OR GLOWNY, KANAL GRAWITACYINY: ; lub stalowa DN219x6,7mm na sieci kanalizacji
N ot / ¥ - / i) z07/Proj. ks/PYCQ 200 . a -|0DG/5 -6 PVCE200 - L = 13,0 m 0G44 |PvCp160mm; L =5,0m 530 286 sanitarnej tocznej ukladanej przewiertem
//// MUA g 251 «\\ \ 7 \. 18 \@ g, . hl “ﬂsN m} 4% ] 7 $ \.. 0G45 [PVCB160mm; L = 5,0 m S.31 287/1
e / q ’ / / ) \ cafo ', y/ = . 4
/ / y ; y % / / .938 ile 287/4 5 : -
e Proj.,ks PVC@ 200 / 4 i/ K00, : / / / MMMM PR g L S0 ”“M gw\ ——— — proj. rury dwudzielne na istn. kablach energ.
g Proj. ks PVC@ 200 & L=8m;i=4%0 P / \‘,‘.\ ma2 - s \...‘ \\ 3 4 P ”«MMHM”.:_.? __”l M.“ m 530 288/2 ——— — proj. rury dwudzielne na istn. kablach telekom.
4 K =Tm ; i =4%0 ; bt ey me k . / / L e e i 160mm; L = 6,0 m
/ . o 4 B Proj. ké' PV ‘ / / / = M. QL. LoD /
/ = 7 8 7 i roj. ks PVC&'200 /® ) ’ / / / @'p6a2 ' bGAg 0G49 [Pvco160mm; L = 10,0 m 5.37 347/19
\ 238/2 - ; U\/M_y N 4 : Sl \ a J / I e Im sk 0G50 |PVCB160mm; L = 6,0 m S.38 288/1 Inne oznaczenia :
| 2 ~ ¢ L4 / i 1] g K k\ F : 7 OG51 PVCA160mm; L = 10,0 m S-10 NMM\ 20 ®| proj. ztacze kablowo-pomiarowe ZK-1+SL-1
; ’ & / / 2 K 0G52 PVC@160mm; L = 6,0 m Si1 (nie jest objete projektem)
y : NG / / A . T sl i A . .
‘ G1 .. /,./», \?ﬁ&bﬁ@ b el * E k A@ SASEL e — i~/ W & uh_%.ﬂw.m = 0OG53 |PVCP160mm; L = 6,0 m S.40 290 projekt i wykonanie PGE Dystrybucja S.A.
7y A = L ° R B O sy SR = m s e M W T g : ~ — 0G54 [PVCP160mm; L = 10,0 m S12 348/2 . . . !
236/ ~ Wl s Y il / (3 I e — st o} ~ks PVC@200 - - 46| > 2T ae W =t kg - 7 @ e — proj. przylacze kablowe (nie jest objete projektem),
\ ‘ / e e M T Ly (o | M & R b i P \@ &) &) [Pro]. ks PVC e N EACZNIA DEUGOSC PVC@160 - L = 75,0m/11szt. projekt i wykonanie PGE Dystrybucja S.A.
o e e 5P TO) RS 7 2 el T ST - 3 e = E
u | d—=p =g =A% L - Hm e 5oL e 2. é D e 7L =80m ;1= s, i I -
\MWHM_ i 2614 . L=4Aam; 1220 ) . J % 092 = e s, W 3 k — proj. sie¢ kanalizacji sanitarne
214 Y e B R o & - . Sy e s e 7 F — . — e S ; )
[ mr | [ - A —— e % fawicka . e L — L e ——— Pt . w.ﬁuw -ﬁ.MmmK PODSUMOWANIE : ( nie jestobjeta opracowaniem)
- 5 : : ¢ - et A . 2 Kanat @+ﬁ~u<<=< - e e s ﬁHO-w. ﬁﬂNulﬂﬂNN kanalizacji sanitarne;j
/ _ .\. " - PVC@200mm - L = 1477,0 m ( nie sa objgte opracowaniem)
&3 - & / - Odgatezienia do granic dziatek do sieci: w0 _ istn wodociagi
o - PVC@200mm - L = 253,5 m/31szt. : o Wodoa LDSIEBIQRS TWO
; dealssionts d ic dziatek d i° . — istn. kable energetyczne 0CIagw i Kanaligaci Sp. 2 o,0.
E Odgatezienia do granic dziatek do przytaczy: 4 . s 05-200 W ofomin, ui| crar
/ i — istn. kable telekomunikacyjne Graniczna 1
e M2 / - PVC@160mm - L = 398,5 m/54szt . - Nip 12scigax 22 778-21-71
al il / » P 5d th : ’ ' — istn. gazociagi P ;m.oo,cu.awamozSEE 30
PV G 200 sy rzewdd thoczny:
Proj. X8 - - K u - PEG119mm - L = 489,0 m gy
T A o : | CZNIE : L = 2618,0 o
e LA :L=26180m DRI— dab ©0,40m _|DR6—Klon ©0,50 m
. Ld ¥ DR2—dab 00,40m |DR7—topola 0040 m
C /\,\ D m H , DR3— topola @0,40 mDR8—topola @0,40 m %
: 5
i / ® W miejscach kolizji proj. kan. sanit. z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonywaé N”MH WWOB mmuwm m W”NM_I Om“.nm @Ouww _me.:@mww\ o\hnmw,
Yiod rgeznie. on ,oU m — DrzZoZa L2 D% ¢ ;
o . .@Ow. i ® W miejscach nienormatywnego zblizenia proj. kan. sanit. do istniejacego uzbrojenia = -y
AR s “ W A e B { roboty wykonywac¢ pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia z jego wlasciwym . ;
el ] AR LD ./ﬂ/y M_ oy e el ¢ ¢ L2 zabezpieczeniem. m§—l> .— .mcc L
Ladandd  DULOAY  us Y wwie . PTatdant R%N o Istniejace kable energetyczne , telkomunikacyjne w migjscach zblizen i NAZWA \BUDOWA SIECI KANALIZAGIT SANITARNEJ : GRAWITAC
AR L -l e ‘ : skrzyzowan z proj. kan.sanit., nalezy na etapie wykonywania prac ziemnych OPRACOWANIA  \WRAZ Z ODGAZEZIENIAMI, TEOCZNE]J, PRZEPOMPO AN N
SRR W Opraaegy g ; ) zabezpieczyé przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubosciennymi SCIEKOW WRAZ Z ZASILANIEM ENERGETYCZNYM I SZATY, o<
i / 3 dwudzielnymi (dtugos¢ rur min.-3,0m). STEROWNICZA W ULICACH MINSKIE] I RACEA WICKIE] W~ \\%rv
b o 31645 o W miejscach zblizen proj. kan. sanit. do stupéw prace nalezy wykonywaé MIEJSCOWOSCI MAJDAN W GMINIE WOEOMIN ;
; L recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci. Nalezy zapewnic stabilno$é ADRES BUDOWY | Dzialki nr ew. 248, 291, 315/2, 3391, 347/8, 347/10, 348/1, [
stupéw. 269/4 w obrebie ewid. Majdan w jedn. ewid. gmina Wolomin,
e W trakcie wykonywania robot w razie ujawnienia przedmiotu , ktory posiada pow. wolomiriski woj. mazowieckie
cechy zabytku , nalezy zawiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Ochrony - -
G Zabytkéw oraz przerwaé wszelkie prace do czasu wydania zarzadzenia WKZ INWESTOR PWIK Sp.zo.o. ul. Graniczna 1; 05-200 Wofomin
. ) / b e 4 ® Prace ziemne w zasiegu koron drzew nalezy wykonywaé recznie bez NAZWA RYSUNKU [PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - KOPIA MAPY ZASADNIGZE
.bm.\ \\ N \ ] w“ Q \ uszkadzania korzeni. — 2 —Q b_,vwc_w \«.3_1. % )
a25 326/8 / # - . / e Na odcinkahch proj. kanalizacji sanitarnej 5-6, 6-7', 6-8, 4'-j wystepuje obszar |PROJEKTANT: in: Hennia Szustecka ardy) GRS ha i B
/ \ - szczegdlnego zagrozenia powodzia ini. n. ~ . sonit. | Brania |Skala:
RY / / =9 % a \ o W miejscach skrzyzowania z gazociagiem prace prowadzié recznie z upr- e sanitamal ;-
. 683 ..\ \ Za g od f 0osC ﬁOQ—A—.NQ: Q@OQQNK—:QQO zachowaniem szczegélnej ostroznosci Ll - _ 1:500
/ e . z : e Kolizje proj. sieci kanalizacji sanitarnej z kablami energetycznymi zaznaczono |SPRAWDZIL: mgr inz. Magdalena Najmrocka , upr. bud. nr 12/96  |esz2 oome. |y Rys ©
z _...\ hr P O—xﬂ_—.di—‘m:.— —.:NU< QO GQ_OE vﬁo._w—ﬂ._uo / ﬂ—._ kolorem czerwonym : "
! / 5 i | \ 9 Kolizje proj. sieci kanalizacji sanitarnej z kablami telekomunikacyjnymi @ m
; P..UN.F s \\ \ / B LA / 'jN zaznaczono kolorem pomaraficzowym i m P/Z
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PROJEKT ZAGOSPBbAROWANIA TERENU B4 opg 88 T~ f=" IOF
INWESTOR : PRZE cm_m%_wq WODOCIAGHNT KANALIZACJI/Sp.z0.0. w WOLOMINIE
’ 4 -~
\ £V * e @
990 [ 99g T W TN /T
SR w W/ e, ¥ gl G T e
MQ\ -
/ 984 =
- . )
o
P
L - % PROJEKTOWANE DLUGOSCI : KOLEKTOR GLOWNY, KANAL GRAWITACYINY:
. -y KOLEKTOR GEOWNY, KANAL GRAWITACYINY: QEC. - TRVOREn-L MO m
27574 ,‘ ODC. 1 - 2 PVC@200 - L = 174,0 m ODGALEZIENIA DO GRANIC DZIALEK DO SIECI :
‘g v s “ ' o l\J ODGALEZIENIA DO GRANIC DZIALEK DO PRZYLACZY:  Nr odg.|Materiat/$rednica/Diugosé S e ——cy—
1 ’ 2 s & 4 . o
= T | “Q N NI 0dg.|Materiat/Srednica/Dlugos¢ | Waczente do siec | akoiicxeniew oranicy 0Gs9 | PVC@200mm; L = 7,0 m S.14 338
. T
0G1 |pvCgi60mm: L=7,5m s1 236/2 0Gs10|PVCZ200mm; L = 6,5m S5 279/4 LEGENDA:
v 0G2 |PvCo160mm; L= 6,0 m S 249/1 0Gs11|PVCE200mm; L =80m S:16 335/4
S 0G3_|PVco160mm; L= 6,0m T T ER e ek oo - m PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACI SANITARNE]
T ! 0G4 _|PvC@160mm; L=65m s2 LM FECERna L = B 5y X% GRAWITACYINE] Z ODGALEZIENIAMI
llllllllllllllll 4 0 [ ~,_ 287/5 T B 0G5 |PVC@160mm; L = 9,0 m S.2 415 S EVCad200mm; Lie 6508 $:20 9a1/1
lllllllll . LB 267/6 el 0G6 e 2 0Gs15(PVC@200mm; L =9,0 m S:.21 332 A
I ! o LR o o e T PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACII SANITARNEJ
_ . 0G7__[PVepL ;L=85m 13 37/1 omm: & 5833. = dl : A19]6 TLOCZNEJ
i ~ = = s17 [PVC| mm; L=6,0m S.23 272/6
i 0G8 |pvco1 ;L=60m $2 LTO o S e m PROJEKTOWANE KABLE ENERGETYCZNE
R o e, & 0G9 |PVC@160mm; L=6,0m T4 251/7 —— PRZEPOMPOWNI I STUDNI POMIAROWEJ
/ o . /d 0G10 |PVCE160mm; L= 5,5m S3 256, 253/1 0Gs19|PVCO200mm; L = 8,0m S.25 269/1
/ -4 @/ < LACZNIA ur:mmwmuqénau.m.o = u. —0Gs20|PVCP200mm; L = 11,0 m S.25 326/4 | [ | * PROJEKTOWANY PRZEPUST NA ROWIE
/ _ - _ - = 69,5m/10szt. '} pCcZNIA DEUGOSCE PVC@200 - L = 90,5m/ 12szt. L | PR
\ 18y ) \ KOLEKTOR GLOWNY, KANAL GRAWITACYJNY: ODGALEZIENIA DO GRANIC DZIALEK DO PRZYEACZY:
po- I8 sl : ODC. 3 -4 PVC@200-L =3920m Projektowane oznaczenia :
Nr odg.| Materiat/Srednica/Di ¢ do sleci, w granicy,
{ ODGALEZIENIA DO GRANIC DZIALEK DO SIECI : nrwezia: o nrew.: . ” % sl
wmm / /s & o — gl proj. studnie rewizyjne z kregéw bet. $1200 mm - 43 szt.
T I B e~ .~ = . i,  ~ g 4 \ / rE Nr 0dg.| Materiat/Srednica/ Diugosé il s e e ot 0G29 |PvCg160mm; L =6,0 m S:13 280/2
— o Y . : ™ 0630 [Pvco160mm; L = 6,5m s14 240/1 @I T
o — Inw Y = . . \\ 2 \_\ 0Gs1 |PVCE200mm L= 120m vy i e Enaumcaam e e e proj. studnie rew. z tworzyw sztucznych ¢$425 mm -13 szt.
_ Pl / . 99/ ; 4 : 0Gs2 |PVCE200mm; L = 11,0 m S5 318/3  |0G32 |pvco160mm; L=55m S.18 277]2 9 : ; — .
A o e N | i y : ;jL=5 - — proj. studnia ro: 7N " -
o . A% \ ] . po. T . A _ , \.\ . 26741 0Gs3 |PVCE200mm; L = 10,0 m S 320/1  |0G33 |pvcgi60mm; L =55m S.19 27713 e PRIANA L Jue \N\::Ok Uomuu. A/ o
¢ | | ; 0 ) 0 v . | / \ ey 0Gs4 |PVCE200mm; L= 6,5m 5.6 0 e re " |oG34 [pvcoieomm; L=55m S8 277/1 .I proj. studnia pomiarowa z kregéw bet. 61200 mm. EM;MO.}. fed
/ M 1m £ i o i / sy g 0G5! |PVO200mn; L 3,0/m S8 322/1,323/1 |OG35 |PVC@160mm; L =9,0m S9 402 z przeplywomierzem - 1 szt. ) " upr .~E,R .Nsmm .
\ \ mid %o . / 2 "I } / / / / /] ® & ., 0Gs6 [PVC@200mm; L= 7,0 m S.8 264/1  |0G36 |pvco160mm; L = 6,0 m T14 275 Nis778d skece
- \x % % J ‘ »\ i \ £/ e ; y ’ v i \ / 2 A 0Gs7 [PVC@200mm; L = 6,0 m S.9 266/4 |0G37 |pvco160mm; L = 6,0 m T15 274/5 0| proj. przepompownia Sciekéw, zbiork monolityczny ¢1500 mm,
P 78 / 273/4 A\mkf F/ . / ’ / & \ o F ) A ~ \ 251412 ¥ \\ 262/3 ! 1 / @¥ / " 0Gs8 |PVCE200mm; L = 6,5m S7 267/5 |0G38 |PvCcg160mm; L =9,0m T16 328 zdwoma pompami - 1 szt.
7 / F i Vel ¢ / e & J { { ' ‘ ! 5S¢ - = L= 3 A T2
/ .\ /7 8 d It / < v \\ i /Y 000 / \M, o / \ / ” EACZNIA DEUGOSC PVC@200 - L = 68,0m/8s2t.  |0G39 [PVCO160mm; L =7,0m 117 272/7 @| proj. studnia z kregéw bet. $1200 mm, z zasuwa nozows - 1 szt.
F A m_ ¥ ¥ / ¥  fage] s . I I % / '/ \\ . ODGALEZIENIA DO GRANIC DZIALEK DO PRZYLACZY: MM“.H_ Prsnmg L= 7,0m L i
i \ / ’ [} I e y / \ Rl ! L / 5 \ j PVCO160mm; L =8,5m T19 326/10 @I : it sak )
\ auws &ff | /G \.7/ /./@mA .\ s 99z ) mw\ Vw A1 \\ j ~ ‘ / &/ / _, Nr 0dg[MaterisSrednica/Diugodé | e [ansicmmen amnn]0GA2 [pvep160mm; L = 60 m — i proj. studnie czyszczakowe z kregéw bet. $1200 mm - 2 szt.
L \ \ P \ 3 \ Y e g P \ / \ﬁ % g/ i f v \ / \ “ Ty == _ "™ |0G43 |pvcoi60mm; L=7,5m 121 269/3 g
/ / ~ S # g y { / { 60mm; L =12,0 315/3 oA =P, i i i i =
\ ‘ / / . 27617 7 - F \sﬂ\ e ’ y A /i %\. L / ?/ \\\ | 0612 v<nsaeH“M L=10 e.”_ S5 uﬂ“p LACZNIA DLUGOSC PVC@160 - L = 101,5m/15szt. B G
i %y 7 / U ! / J _ 7 )y _
W \ g _ 224 \/ / / \ _J %. ) i \ f goff 907 - l Q / \ g \ ” 0G13 |PVC@160mm; L = 10,0 m 5 318/4 | KOLEKTOR GEOWNY, KANAL GRAWITACYINY: @| proj. kominek wentylacyjny przepompowni ze stali
\ 7 . — > y s/ ‘u..v ; / m\\ T _ e “, -~ s / \ m&f 0G14 |PvC@160mm; L=7,0m T6 255/1 ODC. 6 - 8 PVC@200 - L = 424,0 m kwasoodpornej, DN 150 mm, z filtrem antyodorowym,
y B — iy b gl LS . / \_ m\ / - D\ /¥ 0G15 |Pvc@160mm; L = 10,0m 17 319 ODGAEEZIENIA DO GRANIC DZIAKEK DO SIECT : ® wystawiony 60 cm ponad teren
* : //// bud 4 7 f i ! ¥ @ /] 287/2 / ; i 0G16 |PVC@160mm; L = 10,0 m S.6 319 S S —— — proj. tréjniki redukcyjne PVC0200/160 - 21 szt.
HK r/// {1/ »W\,\. \ sim\ \ " g0 \ [ \\ fi i3 ¥/ “ 0G17 |PVC@160mm; L = 6,5 m S4 261/2 Nr 0dg. Materiat/$r /Dlug nrwezla : Godmai et | OG1 — proj. odgatezienia do prywatnych posesji, rura @160mm - 54 szt.
b 27772 lm/ .993 i o] e \IWV ,\\ a\w\N \ /7 _“W% _,“, \ \ 8o \\ \ ”-‘O__ V.<OM\N 0 \ _ NM”M PVC@160mm; L = 9,0 m T8 320/2  [ogs21 PVC@200mm; L = 10,0 m S.26 339/2 0OGs1—proj. odgatezienia do drog, rura @200mm - 31 szt.
_ ~ / - & / 8 / \ [/ j =82m ; i =4%o 2 " PVC@160mm; L = 6,0 m 5.7 262 0Gs22|PVCp200mm; L = 6,0 .27 - 6 i
M i ol Hw / * M e ; o 265 { 290 / /1] Proj. ks PVC@ 200 \ J / Ao S ! 0G20 |Pvc@160mm; L = 6,0 m S5 263 : o " == Q- punkcs weptlioniayh geoiteayureh ZUD
! | / - %. i e | / / poe f | 1 J = ——E J 03 / e | o iL= 5 0Gs23|PVCP200mm; L = 6,0 m S.28 283
Lo N / . 280/ /s ﬁwﬂ - ) : : / —— f /] ' L =17m ; i =4%o “\ e , S _V«Mw:sa_a LeSNE .w.om ,w”p\ —10G:24|Pvco200mm; L = 85 m s:29 342/4 ] s
/ / { i. [ Rura / / / / i P 160mm; L = 9,0 m 4/10 oG BT Ll
3 / . 7 Proj N_“.._Nmmu.:.wn | ) s25|PVCP200mm; L=9,0 m S.32 344/3 e -
5 / £ 7 / % L=11m, =1%o/ / 2 / o _, 0G23 |PVC@160mm; L =7,0m T10 264/7 _ |0Gs26|Pvcp200mm; L= 11,0 m S.34 406 mewo %H»h 2 nﬂﬁﬁw
‘S / Proj/ks PV: 9920 / /TN s, - 0G24 [Pvcg160mm; L=8,0m S6 265 s Sl o el
..\ . 95.4 3 / - L altin 194 2 5 i - i \ ¥l % v-o._. ks PVCOQ 200 0G25 i T 0Gs27|PVCP200mm; L = 10,5 m S:.39 34722
Wi i ¥ 95,104,19) [Proj. ks PVC@2 A ] = = PVOB160mm; L = 10,0/m il 324/1  |0Gs28|PvCp200mm; L = 10,0 m 247/8 | RO-L=3m . = -
; ! [ \ =17mF i = 49 ; ) S:.40 / RO-L=3m .
mi2 e 7 = e - i % ] 1 0G26 |PvC@160mm; L = 6,0 m Ti2 BEE, aarterier s o e T = — — proj. rura osfonowa PE lub stalowa, na sieci kanalizacyjnej
& 5 | S/l =6m; =4y / 4 & ,84]95,41 I L= 0) 0Gs29|PVCB200mm; L =8,0m S.41 3a9/1 st vubannin _ itk i
N, / . 9 . : - LR W { ' . N Pt = mm - rura ostlonowa ,7 mm
. £/ Proj. k PVC@ 200 fy ! o 95.2 2 1L S Com iy IR 2 | : . X2 . 54 = : S 0628 Pvop160mm; L =60 m 530 267/1 [0Gs31[PvCp200mm; L=80m 543 351/1 lub stalowa DN358x10,9mm,
00284 S A\;w L =21 ; i = 4%o - 99,29+ & - %ﬂhﬂmwmm BENE 5y =5 C R ey e 6 Sl T = +ACZNIA DLUGOSC PVC@160 - L = 152,5m/18szt. | LACZNIA DEUGOSC PVC@200 - L = 95,0m/11szt. - PE 110 mm - rura ostonowa PE80 SDR17@250x14,2 mm
B7ED (o TR f — s {o= b s e i i P82 -l = 5 [ z 7
e oy Ny 7 7 5 oo i s R it P ; KOLEKTOR GLOWNY, PRZEWOD TEOCZNY: ODGALEZIENIA DO GRANIC DZIALEK DO PRZYLACZY: tub stalowa DN219x6, 7mm,
B ik 3 00~ e i et e » o286t ODC. 4 - 5 PEG110- L = 489,0 m . e :
g / : 0G32] wm \\ S=¥)7,0012:00 680 @ i j po—— g NN\VH et Prol: TREL KOLEKTOR GEOWNY, KANAL GRAWITACYINY: r 0dg.|Material/érednica/Diugosé | Wactme o fatoscmmew o] REIZIM _ proj. ura ostonowa PES0 SDR170250x14,2 mm
\ 5 n e 3 4 R = = e Moy 8 I = = 2l = 4 & . lub stalowa DN219x6,7mm na sieci kanalizacji
g 75 prepEna R A IR T e ) o b/ | g PVEE200 - - ——— = = =49 \__.fresd = ¥ i i e f - ) s ieci kanalizacji
e 7 —— A -+ [ e =53 (28 giommir= ® [ \\\ u\\ _w 580577 v3 s 90) * 7 ODC.5 - 6 PVCP200-L =13,0m 0G44 PVCP160mm; L =5,0 m M”wa 286 sanitarnej tlocznej ukladanej przewiertem
s D e T = 3 s y = 0G45 |PVCP160mm; L=5,0m 1 287/1
llllllll / \ / .0 & 7 A
| ; / le
7 otk £ F i ! 0G46 |PVCg160mm; L=5,0m S.33 287/4
<l e pati A 45 - / / / 5 = . o/ unl — . e i : 3
AW — 1T = B = ks PVCD 200 \ Proj. ks PVCQ@ 200 F ' / . / b Mm Proj. ks _u<ﬂQ 200 o 0G47 |PVCa160mm; L = 6,0 m S35 203 — E.o.m. rury a«S&Nwo_:@ na .;B. kablach energ.
5 L e e 3 ! @ ¥ o e / L=13m ; i = 4%o " \\ Proj. ks PVC@ 200 s i LES L=7m;i J\a%meu OGAD. [PVEdi60mm: L = 6.0 5.36 2882 ~—— — proj. rury dwudzielne na istn. kablach telekom.
= ok i I = -i= P Y 2 s -
‘m_.mwﬂw solotUH i T / ; / L=9m ;i %\ow\ %\ L§ y 0G49 |PvCg160mm; L = 10,0 m .37 347/19 )
BRPErt = o 7 ) / / / i i / 0G50 [PVC@160mm; L = 6,0 m S.38 288/1 Inne oznaczenia :
= o 29 J ; - e e ww ap o g [/ I s/ e o 0G51 [PvCg160mm; L = 1 S10 347/30
p %_ / 99,30 » 99,29 1 @JM\ i o / S 33” = 00! o o @| proj. ziacze kablowo-pomiarowe ZK-1+SL-1
& - Y oo ke PVED20 e J i ,00[95,29} A VC 200 £ 7 o ] o / Ty B (nie jest objete projektem),
® wbgEy S & R 1= A%0. b, | Lo -43  |aberE _ o5 L=2,5m ;i = 4%o PVCP160mm; L = 6,0 m S:40 290 projekt i wykonanie PGE Dystrybucja S.A.
- Proj. ks PVE@.2001 — "= —— - i HHWHH W — m\dum\ e e S & 7 \ \ = B %8 0654 [Pycorsomm; L = 100m S12 o TR [ — proj. przylacze kablowe (nie jest objete projektem)
e e T e R L &+ S SN A, Ly sttt R i ik 3,51/95,78[\" o st g ,90 CZNIA DLUGOSCE PVC@160 - L = 75,0m/11szt. bkt 1 ; . i

i S G027 le =% e ® \ s TERY, 94.66/4.2 a_ LA ,0m/ . projekt i wykonanie PGE Dystrybucja S.A.

.x|L|L|4 S B _ ¥ @ . w5 o . PRZE
SESS 34 PODSUMOWANIE : v sl e AR i e Wodociagi | el oy 5T WO
; ( nie jestobjeta opracowaniem) 05-200 SEQDN.,&___:Q_ Sp. z o.0.
§ / ’ / il . A : . e " ot ul. Grani

_ & FFR i M@ / \ e / 347/20 s a4 Kanat gtowny : — k __ __ proj. przylacza kanalizacji sanitarne] NP 12505 X 22 eyl
. / .ov i \.‘, /4 / \so3o 346/3 8 ;54 - PVC@200mm - L = 1477,0 m (nie sg objete opracowaniem) ~4991REGON 017282330
| _ Proj. ks PVCD 200 \_\,w oz < 8 EEX} Odgatezienia do granic dziatek do sieci: w0 _ istn. wodociagi ozYP
i = . 7 =dAO, / 4 = = = U —N
. L ot 1o e i _u<OG.NOO_.:3 - .waﬁm v —eN __  istn. kable energetyczne ALEKS >¢ﬁ 1273 :
z ~ / / . 994 Odgatezienia do granic dziatek do przytaczy: = e : U diarial poovae
- \A / /' / _ - PVC@160mm - L = 398,5 m/54szt. — " — istn-kable telekomunikacyjoske e s epkosncrgetka
. / / - i & Przewdd ttoczny: — istn. gazociagi
R \ _. / / / 7090 st - PE@119mm - L = 489,0 m
{ / AL 7 - o
z 34243 ! / 34772t \ 74 Istn. zielen :
S~ ; - Szczegéinr1 / \ e i \ e / v P gA LANIE ; L= 28050 W DR1— dab ©0,40 m |DR6—klon ©0,50 m
W 2 ’ y . ! / = s = 5
| / l.v—m/‘_ iy \\am\ m._ ‘ DR2— dgb ¥0,40 m |DR7—topola 30,40 m 4
980 o3 _ — topola 990,40 — %24
. ; # UWAGT DR3— topola 90,40 m|DR8—topola @0,40m %7 1 0,
t Rura PE} 1 e s T T
i B T ® N _ ! 1 | / ® W miejscach kolizji proj. kan. sanit. z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonywaé DR4— klon 90,30 m |DR9—osika ©0,25 m- do E%_»Lb@mw\\om.ﬂ
; Hﬂ-n_ﬁuo:o oboezs, - ul, Regfavic i+ 'ﬂ'l \ i gr ikl recznie. DR5— klon &meo m |DR10— brzoza &OuNm m ,d.\», K .6.\,»9 20 y
! Ed i 2 y /.80 N : e W migjscach nienormatywnego zblizenia proj. kan.sanit. do istniejacego uzbrojenia 7%, \h\m m\y
| g ; g L ) roboty wykonywa¢ pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia z jego wlasciwym . ! “Ce% B L
/ umocnierie  — — = i RY zabezpieczeniem. wd m §_I> ‘_ . mco %24 UQQ O
N, \ e“.,, G u m__._u_.a_ T / f \ e Istniejace kable energetyczne , telkomunikacyjne w miejscach zblizen i NAZWA BUDOWA SIECI KANALIZACJT SANITARNE] : GRA Eﬁ&%@%&. &a A
~ : p pIcRbaramtarny] / i \ mw_,dﬁném_h_ z proj. kan.sanit., nalezy na etapie wykonywania prac ziemnych OPRACOWANIA  |WRAZ Z ODGAZEZIENIAMI, TEOCZNEJ, PRZEPOMPOWNI \\%ﬁv nr.v @
8 ‘ P P m_ﬂu ~ \ xxxxxx o zabezpieczyé przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubosciennymi SCIEKOW WRAZ Z ZASILANIEM ENERGETYCZNYM I SZAFA Fow
P \ 8 4 i § PE _kabel eNN__ P S W / dwudzielnymi (dtugosé rur min.-3,0m). STEROWNICZA W ULICACGH MINSKIE] I RACEA WICKIE] W ¥
| : : . i e emam e W miegjscach zblize proj. kan. sanit. do stupéw prace nalezy wykonywaé MIEJSCOWOSCI MAJDAN W GMINIE WOEOMIN
1 h \ ) : = A /. s . — o w.u n..@ He ,m e : - s MMmNME z zachowaniem szczeg6lnej ostroznodci. Nalezy zapewni¢ stabilno§é ADRES BUDOWY | Dziatki nr ew. 248, 291, 315/2, 339/1, 347/8, 347/10, 348/1,
_ - = : o e .. » ; - 8/ o/ P, 2694 ie ewid Majdan w 8 ok Wil
: z S J S guf L et \\ / / o e W trakcie wykonywania rob6t w razie ujawnienia przedmiotu , ktory posiada pow. %Qqﬁc&h&“”% v«_w“ RM\NWM.NHMW RN
{ . \Q? | / \\ . . . g .2 it 34728 ! cechy zabytku , nalezy zawiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora Ochrony
24, | - L) . § \ / # B \\ chu&n.oé oraz przerwac wszelkie prace do czasu wydania zarzadzenia WKZ INWESTOR PWiK Sp.zo.o. ul. Graniczna 1; 05-200 Wotomin
wg ’“ PO o 9 \rv AT, o R frve 7 \% § 4 MHMM Mwﬁwowwﬁuaw“m@mc koron drzew nalezy wykonywag recznie bez NAZWA RYSUNKU [PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - KOPIA MAPY ZASADNICZE) | ,
" 3 3 7 A " - 1A 209 i
T ' q . i 67561 ‘.' p - \\ o , qw. i ° MF o%%.w&._or proj. wm:w:uwn.w sanitarnej 5-6, 6-7', 6-8, 4 wystepuje obszar PROJEKTANT: inz. Hanna Szustecka ,upr. bud. nr 57/90/Sk-ce E%‘\
g, ., 4 § F ; J g 107 zczegblnego zagrozenia powodzig 3 Brans =
o, ; ) \\ i ( inz. nnnr.m g s . ¢ \ ; mQQOQ e k@@ i e W migjscach skrzyZowania z gazociagiem prace prowadzi¢ recznie z " b ﬂ uzwnna mw@ Hola:
p 331/3 § \ — 7 HEIG R Ceas P‘ FAN \,\ 4 4059 | 5 ; , zachowaniem szczeg6inej ostroznosci FOOELS int. I e e, ABRRR 1:500
m\“\ ; P, £ i ; d - Py, / mZ orgina apy do-celow pro Hgﬂ—a \ / 3 ° Wﬂ:ﬁm proj. sieci kanalizagji sanitarnej z kablami energetycznymi zaznaczono [SPRAWDZIL: mgr in%. Magdalena Najinragha , ugy. dud: nr 12/98 o coec N7 Rys :
i ; » : ey : , i (G olorem czerws & 3
_ Il _ L \ Y \ i * o - e /r / / \ x\ - o Kolizje proj. mmww_ma_;%: sanitarnej z kablami telekomunikacyjnymi ; ; Ha-
z Z f £ i ] \ zaznaczono kolorem pomaraficzowym . ( P/Z
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OLOMINIE

PROJEKTOWANE DLUGGCT :

KOLEKTOR GEOWNY, KANAIGRAWITACYINY:
ODC.1-2PVCG200-L=130m

KOLEKTOR GLOWNY,
ODC. 6 - 7 PVC@200

KANAL GRAWITACYINY:
-L=4740m

ODGALEZIENIA DO GRANIC DZIALEK DO SIECI:

Nr odg.| Materiat/Srednica/Diugosé

ODGALEZIENIA DO GRANIC DZay EK DO PRZYEACZY:

OG1l |PvC@160mm;L=7,5m

0G2 [PVC@160mm;L=60m

0OG3 |PVCZ160mm; L =6,0m

0G4 |pPvC@160mm; L =6,5m

PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACII SANITARNE]

OG5 |pvC@160mm; L=9,0m

0G6 |PVC@P160mm; L =8,5m

1
” GRAWITACYINEJ Z ODGALEZIENIAMI

OG7 |PVC@160mm; L=8,5m

OG8 |PvC@160mm;L=6,0m

0G9 |PvCO160mm; L =6,0m

0G10 |PVC@160mm; L =55m

TIIIlI@ PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACII SANITARNE]

1 PROJEKTOWANE KABLE ENERGETYCZNE
| PRZEPOMPOWNI I STUDNI POMIAROWEJ

TrOCZNE]

EACZNIA DEUGOSC PVC@16) - | = 69,5m/10szt.

Nr 0dg.| Materiat/$rednica/Dlugos¢ | Waczene fosiech Tici o
Wiaczenle do sec | Zakodcrenle w 971 0Gs9 _|PVC@200mm; L =7,0 m S.14 338
= 23673 0Gs10|PVC@200mm; L =6,5m S.15 279/4 LEGENDA:
S1 249/1 0Gs11|PVC@200mm; L =8,0m S:16 335/4
0Gs12|PVCZ200mm; L =6,0m S:17 278/10
= s 0Gs13|PVC@200mm; L =9,0m S.19 333
i e 0Gs14|PVCZ200mm; L =8,5m S.20 331/1
ot s 0Gs15|PVC@200mm; L =9,0m S.21 332
L el b 0Gs16|PVCZ200mm; L =6,0 m S.22 274/6 ,
1 il 0Gs17|PVC@200mm; L = 6,0 m S.23 272/6
o <5k 0Gs18|PVC@®200mm; L =5,5m S.24 271/6
== i 14 0Gs19|PVC®200mm; L = 8,0 m S.25 269/1
- 256, 253/1 | 5 0|PVCB200mm; L = 11,0 m S.25 326/4

PROJEKTOWANY PRZEPUST NA ROWIE

KOLEKTOR GLOWNY, KANA. GRAWITACYINY:
ODC. 3 - 4 PVCG200-L =320 m

£ACZNIA DEUGOSC PVC@200 - L = 90,5m/12szt.

E—
, PRZYDROZNYM

ODGALEZIENIA DO GRANIC DZIALEK DO PRZYLACZY:

Projektowane oznaczenia :

Mapa do ¢elow projekiowych ! iat/$redni S¢ | Wiacoenie doslect | Zakodcmmie w grasicy) g ;
s e Bl R \ o . § : RANIC DZraALEK DO SIECI : T e e s Ve e @l proj. studnie rewizyjne z krggdw bet. $1200 mm - 43 szt.
Psv \ 7w :ﬁwainn.ET_. 0dg.| Materiat/Srednica/Diugoé¢ | Wiaczenie do sieci,| Zakoficzenie w granicy, 0G29 |PVC@160mm; L =6,0 m S-13 280/2 .
/ o B Wels v P dodziatidnren: |1G30 [PVC@160mm; L = 6,5 m S.14 240/1 @l proj. studnie rew. z tworzyw sztucznych ¢425 mm -13 szt.
= w. Majdan
.4l 7 ul Mifiska, RGEMPVCP200mm; L = 12,0 m S:4 316/4 |0G31 |pvcg160mm; L =6,5m S17 | 278/8,278/5
1 o .ﬁﬂﬂmﬂﬂuﬂa 20 ¥PMCO200mm; L = 11,0 m S.5 318/3 |0G32 |pvcg160mm; L=5,5m S.18 277/2 QI proj. studnia rozpr¢znaz - ?\.PXU %v\rvbu Ui .\\B\N y
7 i 3 J L L4 " i~ on/C
/ psi / e SRS {PYCE G L 5 10,0 s4 320/1 _ |0G33 |pvC@160mm; L =55m S.19 277/3 Zo. 1G4 017 4
& wﬂmﬂ.ﬁﬁ%@ﬂﬂﬁ%&wﬁ? L=65m S.6 260/% 251" |0G34 [pvcg160mm; L =55m S8 277/1 Q| proj. studnia @.oBmmaosm z kregow bet. $1200 zﬁwmmm\mwﬂy MMS
B e E o T 8.501 6256 D& [PVCH200mm; L = 9,0 m S:8 322/1,323/1 |0G35 |PVCP160mm; L =9,0m S9 402 z przeptywomierzem - 1 szt. upr. ﬁummew\mww@mmmun Py
7 email: cezaryurb@@s82@ PNEO200mm; L = 7,0 L= T14 275 o ) . P -
| ma&a_hﬂ_ et 0Gs7 v<ne~co33” L=6,0 H ”M MMM“M MMWM ”“MM”MMEB. ” M“ - Tis 274/5 Q| proj. przepompownia $ciekow, zbiork monolityczny ¢1500 mm, |
rszala Wierzbi y = = Oy mm:L= m H
i L . z dwoma pompami - 1 szt.
S _ Pprmmiens 10Gs8 |PVC@200mm; L = 6,5m s.7 267/5 |0G38 |pvc@160mm; L =9,0m T16 328 R
SRTZ218-200 o) mamw M:zﬂoﬁw :%%%ﬂwmm%%@ PVC@20g - | = 68,0m/8szt. 0G39 |PvC@160mm; L =7,0m T17 272/7 @l proj. studnia z kregéw bet. $1200 mm, z zasuwa nozow - 1 szt.
723 2 IC L (s i
e e = ™ T18 272/8
o akmalizngji Nﬂﬁedg ﬂ%ﬁ DO GRANIC D; 9 0G40 pvCg160mm; L=7,0m
= ; 5 %M\%mﬁw”ﬁmngﬂ e “IALEK DO PRZYEACZY:  [5641 [pvcp160mm; L=85m T19 326710 @ll proj. studnie czyszczakowe z kregéw bet. $1200 mm - 2 szt.
v Nr 0dg.| Materiat/$rednica/Diugosé Wiacseiedosiec | akohcanie w arniy 0G42 [PvC@160mm; L =6,0m T20 271/1
ol Lireauba Wierzhicks e weata e s L T21 269/3 . . . P .
10611 [pvca160mm; L =12,0m s3 315/3 9Ga Pypa omm; _. 75m £ Ql proj. szafka sterownicza pompowni, studni pomiarowej - 1 szt.
PR L BNGA160mm; L =12, $€ PVC@160 - L = 101,5m/15szt.
|[6612 PVcp160mm; L=100m | S5 37| FACENIA DLUGO o ,5m/ o | o
|0G13 |Pvc@160mm; L = 10,0 m 15 318/4 KOLEKTOR GLOWNY, KANAL GRAWITACYINY: @I proj. kominek 4@55\5053\ przepompowni ze stali
— 0G14 [PVCZ160mm; L = 7,0 m - 255/1 ODC. 6 - 8 PVC0200-L =4240m wéwmooavoa%% DN Hmoaaa, z filtrem antyodorowym,
- i onad teren
, 0G15 |Pvcg160mm; L = 10,0 m 7 319 ODGALEZIENIA DO GRANIC DZIALEK DO SIECI : WEIENLIRY SJCE P P
0G16 |PVC@160mm; L = 10,0 m S.6 319 @ — proj. tréjniki redukcyjne PVCO - 21 szt.
0G17 |PvCp160 33” L=6 .nH m sS4 %12 | 0dg.| Materiat/$rednica/Dlugosé | Waczeniedosiec Zakotcremiew sranion g o odgalezienia do prywatnych posesji, rura @160mm - 54 szt.
0G18 |PvC@160mm; L =9,0m 18 320/2 |0G.21|PVC@200mm; L = 10,0 m S.26 339/2 OGs1— proj. odgatezienia do drog, rura ©@200mm - 31 szt.
0G19 PVC@160mm; L = 6,0m S.7 262 0Gs22|PvC@200mm; L= 6,0 m S.27 | 281/8,281/9 (@ — punkty wspolrzednych geodezyjnych ZUD
O enLit | s 6 o S5 263 [0Gs23|PvC@200mm; L= 6,0m s.28 283
0G21 |pvCg160mm; L =9,0m S5 321 0Gs24|PVC200mm; L =8,5m S:.29 342/4 98,70 | — rzedna terenu
0G22 .v<n&w®a.§3u. L=90m, T9 ‘wNA\ 10 [5G.25/Pvc@200mm; L =9,0m S.32 344/3 glebokos¢ —|2,40| 96,30 | — rzedna dna
s e _Enm&&aa“ L=7,0w 110 20417 |0Gs26|PVC@200mm; L = 11,0 m S.34 406 stodii/kanali stiadii/ Rainat
0G24 _1<0_GHOL3:: L=80m ‘m.ﬁ T . S PVCE200mm; L = 10,5m S.39 347/22 .
0G25 [pvcp160mm; L = 10,0m —_— 324/ 10Gs28|PVCE200mm; L = 10,0 m S.40 247/8 ROLZ3M _ proj. rura ostonowa PE Iub stalowa, na sieci kanalizacyjnej
0626 [PVCp160mm; L = 6,0 m T12 266/1_[0G,29|PVC@200mm; L= 8,0m sa1_ | 349/1 ukladanej wykopem , dla érednic rury kanalizacyjnej
/domﬁ /PVCP160mm; L = 11,0m T3 325 |0Gs30|PvC@200mm; L = 8,0 m 542 351/3 - PVC 200 mm - rura oslonowa PES0 SDR170400x23,7 mm
s 8 Pvco160mm; L=6,0m 510 267/1  |0Gs31|PVC@200mm; L = 8,0m S.43 351/1 lub stalowa DN358x10,9mm,
: JGOSC PVCP160 - L = 152,5m/18szt. | LACZNIA DLUGOSC PVC@200 - L = 95,0m/11szt. . ﬂm :_c a_wrw__,wmmmwuoﬁ PE80 SDR170250x14,2 mm
- - - = ub stalowa ,7mm,
wko_..mx._.%‘nosz<~ PRZEWOD TLOCZNY: ODGALEZIENIA DO GRANIC DZIALEK DO PRZYLACZY:
/ODC. 4 -5 vm,&.:c -L=4890m Nr 0dg. | Materiat/$rednica/Dlugosé  [Waczenie dosiec | zakedcrenien sranc el — proj. rura oslonowa PE80 SDR170250x14,2 mm
/| KOLEKTOR GLOWNY, KANAL GRAWITACYINY: . .. lub stalowa DN219x6,7mm na sieci kanalizacji
| / |opc.5-6 PVCO200-L:=13,0m 0G44 |PVC@160mm; L =5,0 m S.30 286 sanitarnej tlocznej ukladanej przewiertem
/ 0G45 [PVCA160mm; L = 5,0 m S.31 287/1
. s 7/4 = : :
387 Ps¥ MMMM ”«MMHMNBBN __” = M“ m Mww MMw\ —— — proj. rury dwudzielne na istn. kablach energ.
/ 068 buco o::? 1 =5°m S.36 288/2 —— — proj. rury dwudzielne na istn. kablach telekom.
. PVC@160mm; L=6,0m
0G49 |PVvC@160mm; L = 10,0 m S:.37 347/19 :
0G50 |PVC@160mm; L = 6,0 m .38 288/1 Inne oznaczenia :
OG51 |PvC@160mm; L = 10,0 m S-10 e e @l proj. ztacze kablowo-pomiarowe ZK-1+SL-1
0G52 [PVC@160mm; L =6,0m Si11 289 (nie jest objgte projektem),
OG53 |PVC@160mm; L = 6,0 m S:40 290 projekt i wykonanie PGE Dystrybucia S.A.
2 o] = 12 348/2 . 2Bl TPy . .
0G54 [PVC@160mm; L = 10,0 m S o R — proj. przytacze wmc_o&nw@m\%mmw»o@ﬁm projektem),
EACZNIA DLUGOSC PVC160 - L = 75,0m/11szt. projekt i wykonanie PGE-Dystrybudja S.A.
. _ _k __ _— proj. sie¢ kanalizacji wm::mam_x\ » P }»
PODSUMOWANIE : ( nie jestobjgta opracowaniem)”, x\ww,O
Kanat gtéwny : — k __ __ proj. przylacza kanalizacji mmb:maw%ﬂ%u\w\\.\y
- PVC@200mm - L = 1477,0 m ( nie sa objete opracowaniem) % %
. . . acia . 5. 7, Q@
Odgatezienia do granic dziatek do sieci: w0 __ jstn. wodociagi %
- PVC@200mm - L = 253,5 m/31szt. el s kbl Eerayerme PRZENSies
Odgatezienia do granic dziatek do przytaczy: o = g %&S.WW% i xwam“nwwu,q,)\o
_ PVCO160mm - L = 3985 m/54szt =2 _— istn. kable telekomunikacyjne 5-200 Wotomin 4 m_ P- z 0.0,
7 . 4 - Qar,

/

F ol

f

i ol

/
4

Przewdd ttoczny:
- PEG119mm - L = 489,0 m

YACZNIE : L = 2618,0 m

. P Nm_.\_"mx m:ownwﬂ
— i1stn. gazociagl z%zm-g,&.mM mmm@wfmu
oy V017282330

Istn. zielen :

DR1—dab @040 m |DR6—klon ©@0,50 m
DR2— dab 30,40 m |DR7—topola ©¥0,40 m

WAGT:

W miejscach kolizji proj. kan. sanit. z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonywac¢

recznie.

W miejscach nienormatywnego zblizenia proj. kan. sanit. do istniejacego uzbrojenia
roboty wykonywa¢ pod nadzorem wlasciciela uzbrojenia z jego whasciwym
zabezpieczeniem.

Istniejace kable energetyczne , telkomunikacyjne w miejscach zblizen i
skrzyzowan z proj. kan.sanit., nalezy na etapie wykonywania prac ziemnych
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubosciennymi
dwudzielnymi (dlugos$¢ rur min.-3,0m).

W miejscach zblizen proj. kan. sanit. do stupow prace nalezy wykonywac
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznoséci. Nalezy zapewni¢ stabilno$¢

stupow.

W trakcie wykonywania rob6t w razie ujawnienia przedmiotu , ktéry posiada
cechy zabytku , nalezy zawiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora Ochrony
Zabytkow oraz przerwaé wszelkie prace do czasu wydania zarzadzenia WKZ
Prace ziemne w zasiegu koron drzew nalezy wykonywac¢ recznie bez
uszkadzania korzeni.

Na odcinkahch proj. kanalizacji sanitarnej 5-6, 6-7', 6-8, 4'-,j wystepuje obszar
szczegblnego zagrozenia powodzia

W miejscach skrzyzowania z gazociagiem prace prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdinej ostroznosci

Kolizje proj. sieci kanalizacji sanitarnej z kablami energetycznymi zaznaczono
kolorem czerwonym

Kolizje proj. sieci kanalizacji sanitarnej z kablami telekomunikacyjnymi
zaznaczono kolorem pomaranczowym

DR3— topola @0,40 m|DR8—topola ©0,40 m
DR4— klon ©0,30 m |DR9—osika ©0,25 m- do wycinki
DR5— klon ©0,30 m |DR10— brzoza ©¥0,25 m

SKALA 1:500

NAZWA BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE] : GRAWITACY]JNE]
OPRACOWANIA |WRAZZ ODGAZEZIENIAMI, TEOCZNE], PRZEPOMPOWNI
SCIEKOW WRAZ Z ZASILANIEM ENERGETYCZNYM 1 SZAFA
STEROWNICZA W ULICACH MINSKIE] I RACEAWICKIE] W
MIEJSCOWOSCI MAJDAN W GMINIE WOEOMIN

ADRES BUDOWY | Dziatki nr ew. 248, 291, 315/2, 339/1, 347/8, 347/10, 348/1,
269/4 w obrebie ewid. Majdan w jedn. ewid. gmina Wolomin,
pow. wolomiriski woj. mazowieckie
INWESTOR PWiK Sp.zo.o. ul. Graniczna 1; 05-200 Wotomin
NAZWA RYSUNKU [PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - KOPIA MAPY ZASADNICZEJ . | “MQ

., —

Ay l2aciy Lidiéc <L

PROJEKTANT: inz. Hanna Szustecka ,upr. bud. nr 57/90/Sk-ce —Héecierr2615r(| 1%
PRO w&hﬂi e [Side
CDPTS inz. Hapnad=:- ‘_H 1:500
SPRAWDZIL: mgr inz. Emugv%%&.m&wﬂ upr. bud. nr 12/96 £z omec. Nr Rys
swg— m
PODPIS c\ _U\ z
J



PIOJEKT N>OO$?OU>ZO<<>7K% szc
INNESTOR : PWiK Sp.zo.0. w WOLOMINIE

Istn. stup linii niskiego
napiecia

= UWAGL:

® W miejscach kolizji proj. kan. sanit. z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonywac

— recznie
® W miejscach nienormatywnego zblizenia proj. kan.sanit. do istniejacego uzbrojenia
roboty wykonywa¢ pod nadzorem wlasciciela uzbrojenia z jego wlasciwym
/ zabezpieczeniem.
e Istniejace kable energetyczne , telkomunikacyjne w miejscach zblizen i
\ S0 \T\\H\T\ skrzyzowan z proj. kan.sanit., nalezy na etapie wykonywania prac ziemnych

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubosciennymi
S dwudzielnymi (dtugo$¢ rur min.-3,0m).
e W miejscach zblizen proj. kan. sanit. do stupéw prace nalezy wykonywac

recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Nalezy zapewni¢ stabilno$é
/ stupow.
e W trakcie wykonywania rob6t w razie ujawnienia przedmiotu , ktéry posiada
\\«\‘\\ O \\\\\\w — 98.33 cechy zabytku , nalezy zawiadomié¢ Wojewddzkiego Konserwatora Ochrony
Zabytkow oraz przerwaé wszelkie prace do czasu wydania zarzadzenia WKZ
® Prace ziemne w zasiggu koron drzew nalezy wykonywa¢ recznie bez
uszkadzania korzeni.
e Na odcinkahch proj. kanalizacji sanitarnej 5-6, 6-7', 6-8, 4'-.j wystgpuje obszar
szczegblnego zagrozenia powodzia
e W miejscach skrzyzowania z gazociagiem prace prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdinej ostroznosci
e Kolizje proj. sieci kanalizacji sanitarnej z kablami energetycznymi zaznaczono
kolorem czerwonym
e Kolizje proj. sieci kanalizacji sanitarnej z kablami telekomunikacyjnymi
zaznaczono kolorem pomaranczowym

98.26

I——— 99,29

95,10

LEGENDA:

PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACJI SANITARNE]
GRAWITACYINEJ Z ODGALEZIENIAMI

= == =  PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
TLOCZNE]

291

ul. Ractawicka- j.asf. J

Rvar smmemnsalem Do

réw przydrozny Nmmﬁumw i

! PROJEKTOWANE KABLE ENERGETYCZNE

o ., - .xA vWvaOZ_uOEz:m._.c_quvO_s;onE
: Probozepual RUBEHD 8600 B —— T L e | e \A\/ _v_ﬂemﬁoézfﬁmvcﬂz;oém
j Polaczenie
Proj. ks PVC®@ 200 o_mw Polaczenie =
= W

|
T —istn- / ; PRZYDROZNYM
. — | L =2,5m ; i = 4%o 1Vl T | e et
/\\\\\\\@\\\\! umochnienie ! . : : o - R —
- % prefabrykantami —granical]. ast- a
. = granica rowu . 5 4 e

\\\ L

— = .

99,29
14,1295,17

uitw.

Projektowane oznaczenia :

@| proj. studnie rewizyjne z kregéw bet. $1200 mm

®| proj. studnie rew. z tworzyw sztucznych ¢425 mm

Przyiacze kablowe niskiego napiecia . : : .

YAKXS 4x35mm’ projekt i wykonanie @ — proj. studnia pomiarowa z kregdw bet. $1200 mm,
PGE Dystrybucja S.A. z przeptywomierzem

i £ = b1

- s ! 95,07(3,83 , \\ g| proj. przepompownia sciekow, zbiork monolityczny ¢1500 mm,

N —~/ 95,05 ! \E\I..... e . Nmioamwoavmam
i @ .” ._ ] I — @| proj. studnia z kregdw bet. $1200 mm, z zasuwa nozowa
339/1 e = e T

4

S gl proj. szafka sterownicza pompowni, studni pomiarowej

Sk

@| proj. kominek wentylacyjny przepompowni ze stali
Proj. kable zasilajace

przepompownie i studnie 341 kwasoodpornej, DN 150 mm, z filtrem antyodorowym,
pomiarowa w rurze ostonowej 98,90 stawiony 60 cm ponad teren
DVK110mm; L = 7m ( 12m)) (Drzewo mN 4.2 339/2 wy

do wycinki 94,664, h_

2,30

99,20
339732 v_u

_w.._m 94,05 Proj. wewnetrzna linia zasilajaca -
P kabel YKY4x10mm?®; L=1m( 4m)

98,70 | — rzedna terenu

glebokosé IFN.ho 96,30 | — rzedna dna
studni/kanatu >0, studni/kanatu

O 2 ®

Muese

Inne oznaczenia : %

@| proj. ztacze wwv_oio-voammq%& "ZK. u_,quH
(nie jest objete projektem), RN ‘,,.«\os.,xw,

OF o ) o ; )
Oyvedase e

Fﬁ,mgm\ v ol Lo Q

projekt i wykonanie PGE U%mﬁv&m&w%«vo\w, g

2.7 7,
N Qp

)
N O (D 7= ASe. — Eo.@. EN.%EONa wwv_oim (nie .mmmﬂﬁmm%ﬁ.\@uoﬁmay
| . projekt i wykonanie PGE DystrybuejaS.A.
PROJEKTANT
inz. Han : &wm
ipr. bud® FKT. 1nst. sait.
Nr 57/90 Sk-ce

— proj. sie¢ kanalizacji sanitarne;j
( nie jestobjeta opracowaniem)

b proj. przylacza kanalizacji sanitarne;j
( nie sg objete opracowaniem)

— istn. wodociagi

——EN___ — istn. kable energetyczne

——52 . — istn. kable telekomunikacyjne
PRZEDSIEBIORSTWO
Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
05-200 W otomin, ul. Graniczna 1
tel./fax 22 776-21-21

w —A>_| > ‘_ , ‘_ QO 2_38.8.8.3@.%802 017282330

NAZWA BUDOWA SIECI KANALIZACJT SANITARNE] : GRAWITACYJNEJ
OPRACOWANIA |WRAZ Z ODGAZEZIENIAMI, TEOCZNEJ, PRZEPOMPOWNI
SCIEKOW WRAZ Z ZASILANIEM ENERGETYCZNYM I SZAFA
STEROWNICZA W ULICACH MINSKIEJ I RACEA WICKIE] W
MIEJSCOWOSCI MAJDAN W GMINIE WOEOMIN

ADRES BUDOWY | Dziatki nr ew. 248, 291, 315/2, 3391, 347/8, 347/10, 348/1,
269/4 w obrebie ewid. Majdan w jedn. ewid. gmina Wolomin,
pow. wolomiriski woj. mazowieckie

INWESTOR PWiK Sp.zo.o. ul. Graniczna 1; 05-200 Wotomin
NAZWA RYSUNKU | SZCZEGOL ZAGOSPODAROWANIA TERENU .

A TALA A up.ec- 048

— istn. gazociagi

e pinid inz. Imw:m Szusfecka,,ypr, bugd-pr 57/90/Sk-ce
s inz. m@ ustecka Branza |Skala:
upr. bud: 7. inst. sanit. mms_ﬁm_.:m‘_ 100
FOOFS ar 57/90 Sa-ce -
PROJEKTANT Aecand Qeyp oS St EPZ% P oy e
BRANZA ELEKTRYCZNA o G b 14275 . ProbBudow. |5 <
do Kierowania, nadzofoviania | profktonanig @
specjalnos( kiroenergetyka > \N
PODPIS |
| 7E
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Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z o.o.

05-200 Wotomin, ul. Graniczna 1, tel.: 22 776 21 21, 22 776 22 84, fax: 22 776 33 58
www.wodociagi.wolomin.pl e-mail: pwik@pwik.wolomin.pl

NIP: 125-00-05-499, REGON: 017282330
Konto: Spétdzielczy Bank Rzemiosta i Rolnictwa w Wotominie 87 8006 0000 0015 6589 2000 0001

L.dz.DT/ZbM /12/2013 Wotomin, dnia 06.12.2013
Nr.wn. 740/Ks/2013

WARUNKI TECHNICZNE

na budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz przepompownia sciekéw sanitarnych i przewodem
tlocznym w ul. Racfawickiej na odcinku od wysokosci dz. ew. nr 249/2 do wysokosci dz. ew. nr
351/9 w Majdanie.

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodocigqgow i Kanalizacji Sp. z oo,
ul. Graniczna 1, 05-200 Wotomin E®,

Dziat Techniczny Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. o - Z sxed2|bq
w Wotominie przy ul. Granicznej 1, ponizej przedkfada warunki techniczne na budowe sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompownig $ciekéw sanitarnych w ul. Raciawnckle] na
odcinku od wysokosci dz. ew. nr 249/2 do wysokosci dz. ew. nr 351/9 w Majdanie: ' :

a) Przepompownie

e W ul. Ractawickiej w rejonie dz. ew. nr 281/13 nalezy wybudowaé przepompownie S$ciekow
sanitarnych o nastepujgcych parametrach: $rednica ©1,5 m, wydajno$¢ Q=5,0 I/s;

b) Przewody ttoczne

e Od w/w projektowanej przepompowni nalezy wybudowa¢ przewdd ttoczny @90PE L.,=460,0 m
i wigczy¢ poprzez wybudowanie studni rozpreznej do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
@200 PVC w ul. Ractawickiej na wysokosci dz. ew. nr 267/1. Na przewodzie tlocznym
zaprojektowac studnie czyszczakowe @1,0 m oraz studnie pomiarowg z przeptywomierzem
elektromagnetycznym;

c) Przewody grawitacyjne

e W ul. Ractawickiej nalezy wybudowac sie¢ kanalizacji sanitarnej @200 PVC, L¢;=420,0 m, inin=4%o
na odcinku od projektowanej studni @1,2 m na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej @200 PVC
w ul. Ractawickiej na wysokosci dz. ew. nr 249/2 do wysokosci dz. ew. nr 267/1 i zakonczy¢ studnig
21,2 m;

e W ul. Ractawickiej nalezy wybudowac¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej @200 PVC, L.,=455,0 m, inin=4%o
na odcinku od wysokos$ci dz. ew. nr 269/3 do projektowanej przepompowni sciekéw w rejonie dz.
ew. nr 281/13;

e W ul. Ractawickiej nalezy wybudowac sie¢ kanalizacji sanitarnej @200 PVC, L;=410,0 m, inin=4%o
na odcinku od wysokosci dz. ew. nr 351/9 do projektowanej przepompowni $ciekéw w rejonie dz.
ew. nr 281/13;

e Od w/w projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wybudowac¢ odgatezienia od
sieci kanalizacji sanitarnej do granic posesji zabudowanych przewodem @160 PVC oraz w drogi
dojazdowe przewodem @200 PVC i po wykonaniu zaslepi¢. Wigczenie odgatezien @160 PVC w
projektowany kanat dla gtebokosci do 3,0 m poprzez trojniki i studnie. Wigczenie odgatezien
@160 PVC w projektowany kanat dla gtebokosci powyzej 3,0 m oraz odgatezien @200 PVC w drogi
dojazdowe poprzez studnie. Gtebokos¢ odgatezien na granicach nieruchomosci zabudowanych
powinna wynosi¢ okoto 1,8 m.

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Graniczna 1, 05-200 Wotomin.
Zarejestrowane w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego
pod nr KRS 0000002980. Kapitat zaktadowy w wysokosci: 69.810.000,00 zt. 7 2{



e Na projektowanych przewodach grawitacyjnych, przed wigczeniem do przepompowni sciekow
zaprojektowac¢ zasuwy nozowe @200 odcinajgce doptyw sciekdw.

Uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej: przewody @90 PE-100, @200 PVC klasy S,
studnie @1200 bet, @425 PVC. Minimalne zagtebienie sieci na koncoéwkach, powinno wynosi¢ nie
mniegj niz 2,0 m.

W zwiazku z powyzszym nalezy:

e Uzgodni¢ w Powiatowym Wydziale Uzgadniania i Dokumentacji Projektowej Wotomin
ul. Powstancow 8 trase sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz przepompownig
$ciekow i odgatezieniami kanalizacyjnymi.

e Opracowac projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekow oraz
odgatezien od sieci kanalizacji sanitarnej (osoba posiadajgca uprawnienia) w 5 egzemplarzach i pod
wzgledem technicznym nalezy uzgodni¢ w Przedsiebiorstwie Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w
Wotominie ul. Graniczna 1.

e Uzgodni¢ wejscie w grunty osoéb fizycznych i prawnych oraz wszystkie wymagane decyz;e i
pozwolenia z odpowiednimi organami.

e Zleci¢ uprawnionemu wykonawcy aby przed przystgpieniem do robot pobrat dziennik robot w PWIK
Sp. z 0. 0. w Wotominie.

Uwaga:
e Warunki uzgodnienia tracg wazno$¢ po uptywie 3 lat od daty ich wydania.

Sporzadzit: Michat Sawicki, Piotr Debski Dziat Techniczny
)
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Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spotka z o.o.

05-200 Wotomin, ul. Graniczna 1, tel.: 22 776 21 21, 22 776 22 84, fax: 22 776 33 58
www.wodociagi.wolomin.pl e-mail: pwik@pwik.wolomin.pl

NIP: 125-00-05-499, REGON: 017282330
Konto: Spotdzielczy Bank Rzemiosta i Rolnictwa w Wotominie 87 8006 0000 0015 6589 2000 0001

L.dz.DT/2010 1122013 Wotomin, dnia 06.12.2013
Nr.wn. 789/Ks/2013

WARUNKI TECHNICZNE

na budowe sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miniskiej na odcinku od wysokosci dz. ew. nr 236/2
do wysokosci dz. ew. nr 256 w Majdanie.

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggoéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wotomin

Dziat Techniczny Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. o. z siedzibg
w Wotominie przy ul. Granicznej 1, ponizej przedktada warunki techniczne na budowe sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Miniskiej na odcinku od wysokosci dz. ew. nr 236/2 do wysokosci dz. ew. nr 256
w Majdanie:

o W ul. Minskiej nalezy wybudowac sie¢ kanalizacji sanitarnej @200 PVC, L.,=210,0 m, imin=4%0 na
odcinku od projektowanej studni @1,2 m na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej @200 PVC
w ul. Minskiej na wysokoéci dz. ew. nr 236/2 do wysoko$ci dz. ew. nr 256 i zakonczy¢ studnig @1,2
m;

e Od w/w projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wybudowacé odganZienia do
granic posesji zabudowanych przewodem @160 PVC oraz w drogi dojazdowe przewodem @200
PVC i po wykonaniu zaslepi¢. Wigczenie odgatezien @160 PVC w projektowany kanat dla
gtebokosci do 3,0 m poprzez trojniki i studnie. Wigczenie odgatezien @160 PVC w:projektowany
kanat dla gtebokosci powyzej 3,0 m oraz odgatezien @200 PVC w drogi dojazdewe :poprzez
studnie. Gteboko$¢ odgatezien na granicach nieruchomosci zabudowanych powinna wynosié okoto
1,8 m. % %

Uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej: przewody @200 PVC klasy S, studnfé @1200
bet, @425 PVC. Minimalne zagtebienie sieci na koncéwce, powinno wynosi¢ nie mniej niz 2,0-m.

W zwigzku z powyZzszym nalezy:

e Uzgodni¢ w Powiatowym Wydziale Uzgadniania i Dokumentacji Projektowej Wotomin
ul. Powstancéw 8 trase sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i odgatezieniami kanalizacyjnymi.

e Opracowac¢ projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej oraz odgatezien od sieci kanalizacji
sanitarnej (osoba posiadajgca uprawnienia) w 5 egzemplarzach i pod wzgledem technicznym nalezy
uzgodni¢ w Przedsiebiorstwie Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Wotominie ul. Graniczna 1.

e Uzgodni¢ wejscie w grunty osob fizycznych i prawnych oraz wszystkie wymagane decyzje i
pozwolenia z odpowiednimi organami.

e Zleci¢ uprawnionemu wykonawcy aby przed przystgpieniem do robét pobrat dziennik robot w PWiK
Sp. z 0. 0. w Wotominie.

Uwaga:
e Warunki uzgodnienia tracg waznos¢ po uptywie 3 lat od daty ich wydania.

Sporzadzit: Michat Sawicki, Piotr Debski Dziat Techniczny
N
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Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp]z 0.0. z siedzibg przy ul. Graniczna 1, 05-200 Wotomin. i
Zarejestrowane w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego j =)
pod nr KRS 0000002980. Kapitat zaktadowy w wysokosci: 69.810.000,00 zt.




Wobec nie zaskarzenia decyzji
w terminie \ wiasciwym

data QZD.C’E.Q@*{EV ............. Wotomin, dnia 07 maja 2015r.1
MZDiZ.7230.374.32015.JS

DECYZJA Nr 140/L/2015

Dziatajac na podstawie art. 107 i art. 104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r. poz.
267 z p6zn. zm.), na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. z 2013r. poz. 260 z p6ézn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.03.2015r. zlozonego przez
Panig Hanng¢ Szustecky z firmy Uslugi Projektowe Pelnomocnika Przedsiebiorstwa Wodociggow i
Kanalizacji w Wolominie ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie
drogowym ul. Raclawickiej w Majdanie w gminie Wolomin sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
wraz z odgale¢zieniami do granic nieruchomosci, tlocznej oraz przepompowni S$ciekéw, szafki
sterowniczej, kabli sterowniczych przepompowni oraz rury wentylacyjnej

zezwalam:

Przedsigbiorstwu Wodociggéw i Kanalizacji sp. z o. 0. w Wolominie na lokalizacje sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgale¢zieniami do granic nieruchomosci, tlocznej
oraz przepompowni Sciekéw, szafki sterowniczej, kabli sterowniczych przep(;i'np(iwni oraz rury
wentylacyjnej w pasie drogowym ul. Raclawickiej /droga nr 431910W/ dz. nr ew. 291 269/4,
339/1, 348/1, 347/8, 315/2, 347/10 obr. Majdan w gminie Wolomin.

Usytuowanie urzadzen winno by¢ zgodne z warunkami techmcznyml wydanymi przez PWiK sp. z 0.0. w dniu

06.12.2013r. na budowe sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Ractawickiej w Majdame w gminie
Wolomin. ,

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 107 § 4 KPA (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z pézn. zm.) odstepuje sie od uzasadniania decyzji,
gdy uwzglednia ona w catosci zadanie wnioskodawcy bedacego jedyna strong w sprawie.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 39 ust. 3a Ustawy o drogach publicznych przed przystapieniem do wykonania prac inwestor
zobowiazany jest do:
1. Uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania odpowiednich zgloszen

2. Uzgodnienia z zarzadca drogi projektu budowlanego

3. Uzyskania decyzji na umieszczenie infrastruktury technicznej

4. Uzyskania zezwolenia na zajecie pasa w celu prowadzenia robét

5. Utrzymanie urzadzenia nalezy do jego posiadacza

6. Jesli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia koszt jego ponosi:

- Zarzadca drogi gdy okres umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym jest krétszy lub réwny
4 lata liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadce drogi zachowujac dotychczasowe
wlasciwosci uzytkowe urzadzenia i parametry techniczne

- Wiasciciel urzadzenia gdy okres umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym jest dtuzszy

niz 4 lata liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadce drogi lub gdy na zadanie

wiasciciela wprowadzono ulepszenia w urzadzenia.

Zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych prace w pasie drogowym moga by¢ realizowane po uprzednim
uzyskaniu decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego, o ktdra nalezy wystapi¢ do wiasciciela drogi z
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Jjednomiesigcznym wyprzedzeniem, przed terminem planowanego zajecia pasa drogowego. Za umieszczenie
urzadzen niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi zostanie naliczona optata roczna.

Szczegétowe warunki okreslajace wykonanie prac w pasie drogowym i zwigzane z tym oplaty zostana
okreslone w decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Warszawie
przy ul. Kieleckiej 44 za posrednictwem Burmistrza Wotomina, w terminie czternastu dni od daty jej
doreczenia.

Otrzymuja: z eleni w Wo!omlma
1. PWiK Sp. z 0. o. : & LU,
ul. Graniczna 1, 05-200 Woiomm eszezu

2. Miejski Zaktad Drog i Zieleni
ul. Sienkiewicza 1, 05-200 Wolomin
a/a

Decyzja Nr 140/L/2015 z dnia 07.05.2015r.
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ZARZAD
Powiagy Woiomniskiego
Wolomin, dnia 9.04.2015 r.

WID.7130.1.96.2015.M$
DECYZJA 243/2015

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3, art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z pdzn. zm.) oraz art. 104 i art. 107
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013
r., poz. 267), a takze § 1 Uchwaly Nr V-1/2014 Zarzadu Powiatu Wotominskiego z dnia 29
grudnia 2014 r. w sprawie upowaznien w zakresie zarzadu drogami publicznymi,

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.03.2015 r. ztozonego przez: Panig Hanne Szuteckg
dzialajgcg w imieniu PWiK Sp. z o0.0. z siedziba w Wolominie przy ul. Granicznej 1
(pelnomocnictwo w aktach sprawy)

w sprawie lokalizacji w pasie drogowym drogi powiatowej tj. ul. Minska w m. Majdan gmina
Wotomin urzadzenia niezwiazanego z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, tzn. sieci kanalizacji sanitarnej z odgalezieniami

zezwalam
1. Wnioskodawcy (PWiK sp. z o.0. ul. Graniczna 1, 05-200 Wotomin) na lokalizacje
urzadzenia tzn. sieci kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami w pasie drogi powiatowe;j tj. ul.
Minskiej w m. Majdan do dziatki o nr ewidencyjnym 248 obr. 0003 w m. Majdan gmina
Wotomin.
2. Ustala si¢ nastepujace warunki lokalizacji: ~
a) przebieg ww. urzadzen w pasie drogowym, drogi pow1atowej §:'ul. Minskiej w m. Majdan,
winien by¢ zgodny z Protokotem z narady koordynacyjnej W, sprawie usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu , Znak Sprawy:: PODK 6630 23.2015 z dnia
14.01.2015r.,
b) w przypadku wystapienia kolizji uzgodnionego nlme]sza} éecyZJq urzadzenia
z prowadzonymi przez zarzadcg drogi robotami, wiasciciel urzqdzema zob0w1qzany jest do
jego przebudowy na koszt wiasny i w terminie wyznaczonym przez. zarzqdce; drogi, zgodnie
z art. 39 ust. 5 pkt 2 ustawy o drogach publicznych,
¢) lokalizacja ww. urzadzenia winna by¢ zgodna z lokalizacjg przedstawmnq na mapie do
celow projektowych zataczona do akt sprawy i dokumentacjg techniczna.

Uzasadnienie
Na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz
uwzglednia ona w catosci zgdanie strony.

Pouczenie
Zgodnie z art. 39 ust. 3a, ust. 4, ust. 5 ustawy o drogach publicznych:
1) inwestor przed rozpoczgciem robét budowlanych, jest zobowigzany do:
a) uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych;
b) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego;
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